
± 0,00

-0,15

+7,20

+6,70

OKFF
±0,00

OKRD
-0,15

Legende

OKFF EG +/- 0,00 = 68,19 ü. NN

Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
Brüstungshöhen (BRH), Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.

Zeichenerklärung:
Stahlbeton Vormauerziegel

Mauerwerk

DD=Deckendurchbruch

Dämmung trittfest

WD=WanddurchbruchDämmung weich

BD=Bodendurchbruch

StahlHolz

nachträglich zu errich-
tendes Mauerwerk

GK Wand

Tür mit ständiger
Offenhaltung

Neubau

Bestand

Oberkante Fertig/
OKF (Ausbau-/
Fertighöhe)

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

Oberkante Roh/
OKR
(Rohbauhöhe)

Oberkante
Fertigfussboden
bzw. Fertighöhe

Oberkante
Rohdecke
bzw. Rohhöhe

Unterkante Fertig/
UKF (Ausbau-/
Fertighöhe)

Unterkante Roh/
UKR
(Rohbauhöhe)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

Höhen Grundrisse:

+2,70

allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
H.i.L. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
HK Heizkörper
IW Installationswand

▬ Angaben ELT
▬ Angaben HLS

Türen, Fenster, Verglasungen:
GF Gangflügel
SF Standflügel
US Unterschnitt 
OH Türoffenhaltung
DTA Drehtürantrieb
ZK Zutrittskontrolle

OL Oberlicht
P Paneel
GP Glaspaneel
F Festverglasung
FF Festverglasung
 mit Flügelrahmen
RK Rolladenkasten
GK Gurtkasten
RL Rolladen
S Sonneschutz
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)

ESG Einscheibensicherheitsglas
VSG Verbundsicherheitsglas
g Sonnenschutzverglasung
Sat Satinierte Folie/
 Satiniertes Glas

GK Wand

WS=Wandschlitz

Notwendige Treppen

F90 AB (Feuerbeständig)

BW (Brandwand)

BBW (Bauart Brandwand)

T 90

T 30

Feuerwiderstandsklasse Türen

EI2290

EI2230

Notausgang

Zugang ds/dt dichtschließende Tür

F30  (Feuerhemmend)

CS 200 RST (Rauchschutztür)

T 30 RS EI2230-CS 200

T 90 RS EI2290-CS 200

Abbruch

Abkürzungen Deckenbalken
Durchdringungen:

RH 1 Rohrhülse 1     = Ø 7 cm
 OK = -20 cm von UKRD
RH 2  Rohrhülse 2     = Ø 7 cm
 OK = -11cm von UKRD
BSD (BvO) Balkenstegdurch-
 dringungen nach  
 Begutachtung vor Ort
BSD (UP) unplanmäßige Balken-
 stegdurchdringungen

vorhandenen Durchbruch schließen

vorh. Durchbruch im Bestand verschlossen

Erdaushub

Erdaushub abschnittsweise nach DIN 4123

Heizkörper

Verstärkung

Index Änderungsbeschreibung Datum Name

Planverfasser

Auftragnehmer

Bauherr

Baugrundstück

LPH 5

Sanierung Kreishaus Recklinghausen

Übersicht

N

Index

Planschlüssel

Planinhalt

Format
1264 x 1360 mm 0905_5_ASSO_BA2.B_G_FAR_GR_OG1_UM_BT B - 1.OG Grundriss Übersicht Umplanung_03_F

Gezeichnet IndexdatumErstausgabeGeprüft Plotdatum

26.03.2026lmi 03

BT B - 1.OG Grundriss Übersicht
Umplanung

shü
Maßstab

1:50

Ausführungsplanung

27.10.25 26.03.2026

assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0  Fax 0231.476010

assmann GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0  Fax 0231.756010

Kreis Recklinghausen
FD 23 Immobilienangelegenheiten
Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen

Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657  Recklinghausen

B
au

ab
sc

hn
itt

sg
re

nz
e

18
 S

TG
 x

 1
7,

78
 c

m
 x

 2
9 

cm

18
 S

TG
 x

 1
7,

78
 c

m
 x

 2
9 

cm

BD 20 /10 BD 20 /10
BD 25 /25

BD
+D

D
 1

0 
/2

0
BD

+D
D

 1
0 

/2
0

BD 20 /20

BD 20 /20BD 20 /20

BD 15 /15

BD 30 /30

BD 15 /15

BD 20 /20

DD 30 /30

BD+DD 30 /70

DD 30 /30

BD+DD 10 /20BD+DD 10 /20

BD+DD 15 /15

BD 30 /30BD 20 /20BD 20 /20

BD 20 /20BD 20 /20BD 15 /15

BD 30 /30

BD 15 /15

BD+DD 0,30 /0,30

R
am

pe 7,78 %

H

S-324

FS
09

FS
09

VD
 0

4
VD

 0
4

VD 03 VD 03

TS26

TRH 5.1

TRH 5.2

TR
H

 5
.3

TR
H

 5
.3

TH
R

 6
.1

TH
R

 6
.1

THR 6.2THR 6.2

TS16

TS
15

TS
15

TS18 TS18
TS19 TS19

TS
20

TS
20

TS
21

TS
21

1,00 1,01
2,135

2,59

1,00 1,01
2,135

2,59

13
16

8

67
5

2,
85

40
25

87
5

45

12
5

1,
20

16

10
225

175

1,
20

12
5

1,
75

12
5

4,
00

12
5

6,
55

12
5

175

56 4,575 15 3,15 125 4,575 125

1,37 3,125 205

625 175

10

125 56

175 25

30
8

30
1,

66
40

17
5

32
5

35

1,01 5

1,20

45

2,21 5

41

40
1,

00

265

625

625

2,
50

9

1,
12

16

285

40
24

1,
13

5

2,
13

5

40

5
57

5
1,

50
60

1,
50

57
5

12
5

36
90

36
55

30
1,

20
30

5
57

5
1,

80
57

5
5

30
1,

20
30

1,
60

29
11

13

1,
60

40
13

55
5

1,
80

40
13

56
60

60

25 80 2,09 32 80 25

25 80 2,41 80 14

555

84

39
18

275 14 2,295 15 34

14
30

35 60 1,80 12 69 60 24

14 155

14
20

1,415 14

655 2,39

1,
08

44
30

23

29
5

23
5

23

83

55

1,50 28

1,275

27
5

20

65
50

5

10

53

31 1,80

495 1,01
2,135

495 40
4

125 2,135 1,01
2,135

2,135 125 1,24 40 195 1,01
2,135

1,835 125 1,315 1,01
2,135

1,315 235
15 15 16

3 1,42 1,21 1,39 3 1,305 1,01
2,135

25 40 2,275 1,01
2,135

1,54 60 1,185

2,135
19 40 1,72 4,91 13 20

20
1,

40
15

3,
05

5
75

20
20

60
11

5
2,

16
12

5
3,

39
5

25
2,

85
19

6,
83

5
25

2,675

10
80

20

10 1,31 20

20 4,425 75 10

2,51 1,01
2,135

2,335 1,01
2,135

2,89 1,01
2,135

3,27 1,01
2,135

1,56 13 1,72 1,01
2,135

2,835 1,01
2,135

2,925 1,01
2,135

4,065 1,01
2,135

2,995 1,01
2,135

1,465 13

495
1,01
2,135

3,19 1,01
2,135

4,09 1,01
2,135

3,27 1,01
2,135

1,875 4,075 1,305 1,01
2,135

2,925 1,01
2,135

2,14 1,185

2,135
2,31 4,91 13

465 885

2,135
7,185 885

2,135
73 55

40
24

1,
13

5

2,
13

5

20
4,

74
5

15

15

48
20

30
90

70 82

30
32

50
60

5
93

78

1,57

66
12

5

30
10

35
75

70 82

15 34

15 34

10
10

90

1,92 40

40 1,02

25 76
2,135 (Bestand)

2,01 (Neu)

25

76 2,
13

5
12

5

76 2,
13

5
12

5

25 40 1,15
2,05

1,25 1,15
2,05

40 25

20 4,80 20

43
5

43
5

3540

1,30 125

12
5

1,3
9

12
5

52
54,14

12
5

57

12 5

1,33 5

7 5

24
21

5

50

1,50 90

15
550

78 5,625 78

125

10

12
5

145

+3,20
 +71,39
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= +71,39
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+3,20
+71,39 ü. NHN
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R’w ≥ 32 dB

WD 40/10
UK= +2,79
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UK= +2,83

WD 196/15
UK= +2,83

WD 20/10
UK= +2,83

WD 76/20
UK= +2,74

WD 20/20
UK= +2,74

RH Ø100
UK= +2,64

WD 76/20
UK= +2,74

WD 53/1,135

UK= +0,39

WD 45/885

UK= +0,64

WD 85/95

UK=UK UZ
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UK= +4,70
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Verstärkung im Trockenbau,
Hängeschränke Küche
UK = 215 cm über OKFF
OK = 245 cm über OKFF

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Verstärkung im Trockenbau,
Vorrüstung für Display, stehend
UK = 135 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

WD 100/20
OK= 43 v.UKRD

IW
 1

.1

Entnahmekasten

FSH
UK 75 üOKFF

FS
UK 75 üOKFF

FSH
UK 75 üOKFF

BW

R’w ≥ 37 dB

T-B.1.09_1

Verstärkung im Trockenbau,
Hängeschränke Küche
UK = 215 cm über OKFF
OK = 245 cm über OKFF
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Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF

OK = 195 cm über OKFF

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

FSH

H- DKB Ø 6

H-BKB Ø 6

H-BKB Ø 6

H-BKB Ø 6

H-BKB Ø 6

H-BKB Ø 6

S-BKB Ø 13

H-BKB Ø 6

H-BKB Ø 6

H-BKB Ø 6

S-BKB/DKB Ø 15

H-BKB Ø 6

S-DKB/BKB Ø 15

S-DKB Ø 6

MSR-WD 12/12
OK 8 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 5 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 10 v. UKRD

K- WKB Ø 11
Achse = 5,5 v. UKRD

K- WKB Ø 10
Achse = 5,5 v. UKRD

MSR-WD 12/12
OK 8 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 10 v. UKRD

K- WKB Ø 11
Achse = 10,5 v. UKRD

K- WKB Ø 10
Achse = 10,5 v. UKRD
MSR- WKB Ø 12
Achse = 14 v. UKRD

L- WKB Ø 30
Achse = 20 v. UKRD

H-BKB/DKB Ø 6

L-WD 80/30
OK = 5,5 v. UKRDL-WD 80/30

OK = 5,5 v. UKRD

MSR- WKB Ø 7
Bestand

L-WD 80/30
OK= UKRD

MSR- WKB Ø 7
Bestand

MSR- WKB Ø 7
Bestand

H- WKB Ø 7
Bestand

H- WKB Ø 7
Bestand

H- WKB Ø 7
Bestand

MSR- WKB Ø 7
Bestand

L-WD 80/30
OK =  UKRD

MSR- WKB Ø 10
Achse = 15 v. UKRD
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L-DKB Ø 23

MSR- WKB Ø 5
Achse = 10,5 v. UKRD

MSR-WD 12/12
OK 8 v. UKRD

K- WKB Ø 11
Achse = 51 v. UKRD

K- WKB Ø 10
Achse = 51 v. UKRD

K- WKB Ø 11
Achse = 10 v. UKRD

K- WKB Ø 10
Achse = 10 v. UKRD

H- WKB Ø 2,5
Achse = 13 v. UKRD

K- WKB Ø 10
Achse = 10 v. UKRD

K- WKB Ø 11
Achse = 10 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 23,5 v. UKRD
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K- WKB Ø 10
Achse = 51 v. UKRD
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E- WD 40/10
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E- WKB Ø 7
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E- WD
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E- WKB Ø 15
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E- WD 40/10
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UK =  20 v. UKD

E- WD 70/10
UK =  20 v. UKD

H- WKB Ø 6
Achse = 23,5 v. UKRD

E- WKB Ø 10
Bestand

Verstärkung im Trockenbau,
Display, sitzend
UK = 115 cm über OKFF
OK = 175 cm über OKFF

Verstärkung im Trockenbau,
Display, stehend
UK = 135 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF
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Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF

OK = 195 cm über OKFF
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Verstärkung im Trockenbau,
Hängeschränke Theke
UK = 185 cm über OKFF
OK = 215 cm über OKFF
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UK 75 üOKFF

E-WD 10/10
OK =10 v. UKRD
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11.12.25 jeg:
Theke Tischler u.
Verstärkung
Trockenbau

2,
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26.03.26 shü:
Türtypnummer
geändert

26.03.26 shü:
Türtypnummer
geändert

26.03.26 shü:
Türhöhe
geändert

Büro 1 MA
B.1.13
NRF: 11,64 m2

U: 15,46 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro FBL
B.1.12
NRF: 26,51 m2

U: 20,74 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro VZ
B.1.11
NRF: 23,15 m2

U: 20,98 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.10
NRF: 19,24 m2

U: 17,86 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro RL
B.1.06
NRF: 19,26 m2

U: 19,32 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.22
NRF: 20,51 m2

U: 19,90 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.21
NRF: 20,49 m2

U: 18,34 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.20
NRF: 20,14 m2

U: 19,78 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.19
NRF: 19,35 m2

U: 17,91 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.18
NRF: 21,29 m2

U: 18,62 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.17
NRF: 20,14 m2

U: 19,78 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.16
NRF: 20,49 m2

U: 18,34 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.15
NRF: 20,14 m2

U: 19,78 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
B.1.14
NRF: 20,68 m2

U: 18,46 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster Büro 2 MA + 1 AZ

C.1.44
NRF: 24,10 m2

U: 19,71 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,68 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
C.1.45
NRF: 20,88 m2

U: 20,03 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,68 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Teeküche
B.1.09
NRF: 21,17 m2

U: 18,67 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb.Terr.
D 01.2 GK-Akustik

Teeküche
B.1.23
NRF: 10,97 m2

U: 14,12 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,50 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 03.1 GK-glatt

Fraktionsbüro
B.1.24
NRF: 31,05 m2

U: 24,48 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.1 GK-Akustik

Fraktionsbüro
B.1.25
NRF: 14,46 m2

U: 15,94 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.1 GK-Akustik

Fraktionsbüro
B.1.26
NRF: 14,11 m2

U: 17,38 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.1 GK-Akustik

Fraktionsbüro
B.1.27
NRF: 29,67 m2

U: 22,19 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.1 GK-Akustik

Besprechungsraum
B.1.01
NRF: 39,50 m2

U: 27,77 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.2 GK-Akustik

Lager Präsentationsmaterial
B.1.03
NRF: 20,14 m2

U: 19,08 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,55 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 03.1 GK-glatt

Besprechungsraum
B.1.02
NRF: 40,95 m2

U: 28,07 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.2 GK-Akustik

IT Support
B.1.04
NRF: 16,09 m2

U: 17,16 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Flur
B.1.106
NRF: 240,64 m2

U: 143,76 m
RH: 2,89 m
H.i.L: 2,70 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.3 GK-Akustik

ELT
B.1.304
NRF: 4,73 m2

U: 10,13 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,94 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 08.1 Anstrich

B 01 Elast. Bodenb. Grey

Büro 2 MA
C.1.01
NRF: 20,68 m2

U: 19,95 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,68 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
C.1.08
NRF: 20,62 m2

U: 19,95 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,68 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
D.1.35
NRF: 20,80 m2

U: 20,03 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,68 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Stehtreffpunkt
B.1.103a
NRF: 12,80 m2

U: 15,46 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.2 GK-Akustik

Treffpunkt
B.1.106a
NRF: 51,87 m2

U: 29,06 m
RH: 2,89 m
H.i.L.: 2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.3 GK-Akustik

Flur
B.1.101
NRF: 41,26 m2

U: 46,11 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,50 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 02.1 GK-Raster

B 01 Elast. Bodenb. Grey

Flur
C.1.103
NRF: 87,96 m2

U: 80,06 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,50 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 02.1 GK-Raster

Flur
B.1.100
NRF: 58,11 m2

U: 43,01 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 02.1 GK-Raster

Beh WC
B.1.203
NRF: 13,88 m2

U: 15,39 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

Putzmittelraum
B.1.05
NRF: 9,57 m2

U: 13,78 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,50 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 03.2 GK-glatt

Flur
E.1.100
NRF: 102,09 m2

U: 60,86 m
RH: 2,89 m
H.i.L.: 2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.3 GK-Akustik

Schacht
B.1.305
NRF: 2,16 m2

U: 7,10 m

Büro RL
B.1.08
NRF: 17,13 m2

U: 18,58 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA + 1 AZ
C.1.43
NRF: 24,10 m2

U: 19,71 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,68 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Büro 2 MA
D.1.01
NRF: 20,76 m2

U: 20,03 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,68 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Kopierer/ Plotter
D.1.43
NRF: 16,34 m2

U: 16,95 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,68 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 03.1 GK-glatt

Vor. WC H
D.1.200a
NRF: 3,48 m2

U: 7,48 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

Vor. WC D
D.1.201a
NRF: 3,48 m2

U: 7,48 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

WC H
D.1.200b
NRF: 4,68 m2

U: 9,07 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

WC D
D.1.201b
NRF: 6,69 m2

U: 10,35 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

Besprechungsraum
B.1.32
NRF: 111,40 m2

U: 48,02 m
RH: 2,89 m
H.i.L.: 2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.3 GK-Akustik

Besprechungsraum
B.1.33
NRF: 49,16 m2

U: 28,16 m
RH: 2,89 m
H.i.L.: 2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.3 GK-Akustik

Besprechungsraum
B.1.34
NRF: 110,64 m2

U: 47,82 m
RH: 2,89 m
H.i.L.: 2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 01.3 GK-Akustik

Flur
B.1.102
NRF: 32,46 m2

U: 37,24 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,50 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 02.1 GK-Raster

B.1.103
36,66 m2

34,92 m
2,98 m

2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 03.1 GK-glatt

B 01 Elast. Bodenb. Grey

Flur
B.1.107
NRF: 60,79 m2

U: 33,16 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,49 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 02.1 GK-Raster

B 00 Bestand bleibt

TRH 2
B.1.TR02
NRF: 22,03 m2

U: 20,41 m
RH: 2,94 m
B 00 Bestand bleibt
D 08.1 Anstrich

TRH 6
B.1.TR06
NRF: 22,07 m2

U: 20,19 m
RH: 2,94 m
B 00 Bestand bleibt
D 08.1 Anstrich

Vor.WC. H
E.1.203a
NRF: 4,31 m2

U: 8,38 m
RH: 2,89 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

WC. H
E.1.203b
NRF: 8,02 m2

U: 11,54 m
RH: 2,89 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

Vor.WC. D
E.1.202a
NRF: 4,14 m2

U: 8,37 m
RH: 2,89 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

WC. D
E.1.202b
NRF: 6,59 m2

U: 10,31 m
RH: 2,89 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

Schacht
B.1.303
NRF: 2,76 m2

U: 10,40 m

ELT
B.1.302
NRF: 2,90 m2

U: 7,12 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,94 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 08.1 Anstrich

Vor. ELT
B.1.302a
NRF: 4,09 m2

U: 9,30 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,98 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 08.1 Anstrich

Schacht
C.1.302
NRF: 1,05 m2

U: 4,22 m

Aufzug
B.1.AZ02
NRF: 6,36 m2

U: 10,10 m

Aufzug
B.1.AZ01
NRF: 6,36 m2

U: 10,10 m
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Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF
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H- WKB Ø 6
Achse = 16 v. UKRD
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OK = 40 v. UKRD
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B RR 01
DN 75 (DN 100)

B Notentw. 01
DN 75 (DN 125)

WD 70/20
OK= UKRD

WD 40/10
UK= 20 v. UKD

KB Ø 150
Achse = 25 UKD

KB Ø 150
Achse = 25 UKD

FSH
UK 75 üOKFF

B RR 02
DN 75 (DN 100)

B Notentw. 02
DN 75 (DN 125)

B RR 03
DN 75 (DN 100)

B Notentw. 03
DN 75 (DN 125)

Verstärkung im Trockenbau,
Display, sitzend
UK = 115 cm über OKFF
OK = 175 cm über OKFF

Verstärkung im Trockenbau,
Display, sitzend
UK = 115 cm über OKFF
OK = 175 cm über OKFF

F90 AB

BW

Verstärkungen im TB,
gem. Detailplan 11 Tischler
UK=60 cm ü. OKFF
OK=90 cm ü. OKFF

Verstärkungen im TB,
gem. Detailplan 11 Tischler
UK=60 cm ü. OKFF
OK=90 cm ü. OKFF

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Handfeuermelder!

Handfeuermelder!

WA 36/87/20
UK= +0.75

Handfeuermelder!

H-BKB Ø 6

H-BKB Ø 6

H-BKB Ø 6

S-BKB Ø 13

K- WKB Ø 11
Achse = 5,5 v. UKRD
K- WKB Ø 10
Achse = 5,5 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 12  v. OKFF

H- WKB Ø 6
Achse = 5,5  v. OKFF

2x H- WKB Ø 6
Achse = 12 u. 5,5  v. OKFF

2x H- WKB Ø 6
Achse = 12 u. 5,5  v. OKFF

H- WKB Ø 6
Achse = 12  v. OKFF H- WKB Ø 6

Achse = 5,5  v. OKFF
H- WKB Ø 6
Achse = 12  v. OKFF

2x H- WKB Ø 6
Achse = 12 u. 5,5  v. OKFF

2x H- WKB Ø 6
Achse = 12 u. 5,5  v. OKFF

MSR- WKB Ø 5
Achse = 10,5 v. UKRD

L- WD 20/20
OK = 5,5 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 8  v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 8  v. UKRD

2x H- WKB Ø 6
Achse = 12 u. 5,5  v. OKFF

H- WKB Ø 6
Achse = 8  v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 15  v. UKRD

vorhandenen
BD + DD 42/159

schließen

L-WD 60/30
OK 3,5 v. UKRD

K- WKB Ø 11
Achse = 10 v. UKRD

K- WKB Ø 10
Achse = 10 v. UKRD

L- WKB Ø 20
Achse = 15 v. UKRD

S- WKB Ø 15
Achse = 25 v. UKRD

vorhandenen BD/DD 60/62
schließen
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Führungsschiene
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S- WKB Ø 10
Achse = 13,5 v. UKRD

E- WKB Ø 7

E- WKB Ø 7

E- WKB Ø 7

Verstärkung im Trockenbau,
Display, sitzend
UK = 115 cm über OKFF
OK = 175 cm über OKFF

Verstärkung im Trockenbau,
Display, sitzend
UK = 135 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Verstärkung im Trockenbau,
Display, stehend
UK = 135 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Verstärkung im Trockenbau,
Display, stehend
UK = 135 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Verstärkung im Trockenbau,
Display, sitzend
UK = 115 cm über OKFF
OK = 175 cm über OKFF

E- WD 80/15
UK =  15 v. UKRD

L- WD 48/22
OK = 5 v. UKRD

L- WD 20/20
OK = 5,5 v. UKRD

H-DKB/BKB Ø 6

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF

OK = 195 cm über OKFF

Wandverstärkung Heizkörper
UK = 15 cm über OKFF
OK = 195 cm über OKFF

Wandverstärkung mit
Balkenschuh zur
Aufnahme KVH-Träger
(Fensterbank)

DTA

Sitzungsbereich
öffenbare Elemente
müssen im Brandfall
nicht mehr automatisch
schließen, da diese
Funktion durch den
Feuerschutzvorhang
ersetzt wird.

Entrauchung Foyer im EG und OG
AgeoGesamt = 4,50 m²
über oberes Drittel Fassade

3xÖffnungsflügel als
RWA

3xÖffnungsflügel als
RWA

3xÖffnungsflügel als
RWA
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mit mobiler Trennwand teilbar
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Garderobe

Garderobe

Garderobe

Hinweis: im Bestand
horizontal offen.
Umschließungs-
flächen in F90
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Display 75"

Display 75"

Wandgestaltung: Bestehendes Kunstwerk

Büro 2 MA
B.1.07
NRF: 20,43 m2

U: 18,34 m
RH: 2,98 m
H.i.L.: 2,60 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.2 Mineralf.-Raster

Vor. WC H
B.1.204a
NRF: 3,60 m2

U: 7,62 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

Vor. WC D
B.1.205a
NRF: 3,60 m2

U: 7,62 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

WC. D
B.1.205b
NRF: 4,35 m2

U: 8,43 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

WC. H
B.1.204b
NRF: 5,14 m2

U: 10,31 m
RH: 2,94 m
H.i.L.: 2,40 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

Dachfenster-0021,50 / 1,50
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Hubertusstraße

Kurt-Schumacher-Allee

HM-Wohnungen

BT A
BT B

BT D

BT C

BT E

01 Anlage Lese-LV Schlosser 30.01.26 hbü
02 1. Planversand AN Fassade 06.03.26 hbü
03 Anpassung Türtypen für erneutes Versand - LV Rohrrahmentüren 26.03.26 shü
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