
± 0,00

-0,15

+7,20

+6,70

OKFF
±0,00

OKRD
-0,15

Legende

OKFF EG +/- 0,00 = 68,19 ü. NN

Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
Brüstungshöhen (BRH), Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.

Zeichenerklärung:
Stahlbeton Vormauerziegel

Mauerwerk

DD=Deckendurchbruch

Dämmung trittfest

WD=WanddurchbruchDämmung weich

BD=Bodendurchbruch

StahlHolz

nachträglich zu errich-
tendes Mauerwerk

GK Wand

Tür mit ständiger
Offenhaltung

Neubau

Bestand

Oberkante Fertig/
OKF (Ausbau-/
Fertighöhe)

Unterkante
Abhangdecke
von OKFF

Oberkante Roh/
OKR
(Rohbauhöhe)

Oberkante
Fertigfussboden
bzw. Fertighöhe

Oberkante
Rohdecke
bzw. Rohhöhe

Unterkante Fertig/
UKF (Ausbau-/
Fertighöhe)

Unterkante Roh/
UKR
(Rohbauhöhe)

Höhen Schnitte/ Ansichten:

Höhen Grundrisse:

+2,70

allg. Abkürzungen:
OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von
 OKFF bis UKRD
H.i.L. Höhe im Lichten
 (Raumhöhe von OKFF bis
 UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF
 bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig
 (von OKFF bis OK fertig/
 Fensterbank)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
HK Heizkörper
IW Installationswand

▬ Angaben ELT
▬ Angaben HLS

Türen, Fenster, Verglasungen:
GF Gangflügel
SF Standflügel
US Unterschnitt 
OH Türoffenhaltung
DTA Drehtürantrieb
ZK Zutrittskontrolle

OL Oberlicht
P Paneel
GP Glaspaneel
F Festverglasung
FF Festverglasung
 mit Flügelrahmen
RK Rolladenkasten
GK Gurtkasten
RL Rolladen
S Sonneschutz
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)

ESG Einscheibensicherheitsglas
VSG Verbundsicherheitsglas
g Sonnenschutzverglasung
Sat Satinierte Folie/
 Satiniertes Glas

GK Wand

WS=Wandschlitz

Notwendige Treppen

F90 AB (Feuerbeständig)

BW (Brandwand)

BBW (Bauart Brandwand)

T 90

T 30

Feuerwiderstandsklasse Türen

EI2290

EI2230

Notausgang

Zugang ds/dt dichtschließende Tür

F30  (Feuerhemmend)

CS 200 RST (Rauchschutztür)

T 30 RS EI2230-CS 200

T 90 RS EI2290-CS 200

Abbruch

Abkürzungen Deckenbalken
Durchdringungen:

RH 1 Rohrhülse 1     = Ø 7 cm
 OK = -20 cm von UKRD
RH 2  Rohrhülse 2     = Ø 7 cm
 OK = -11cm von UKRD
BSD (BvO) Balkenstegdurch-
 dringungen nach  
 Begutachtung vor Ort
BSD (UP) unplanmäßige Balken-
 stegdurchdringungen

vorhandenen Durchbruch schließen

vorh. Durchbruch im Bestand verschlossen
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F 
02

.1

F 
04

En
tn

ah
m

e-
ka

st
en

Entnahmekasten

Ba
ua

rt 
BW

BW

BRH roh 0,80
OK Fensterb. neu: 95

BRH roh 0,82
OK Fensterb. neu: 95

BR
H

 2
,4

5
BR

H
 2

,4
5

S- WKB Ø 15
Achse = 120 v. OKFFB

H- WKB Ø 6,13
Achse = 32,5 v. UKRD
H- WKB Ø 6,13
Achse = 32,5 v. UKRD

S- WKB Ø 15
Achse = 17,5 v. UKRD

L- WKB Ø 20
Achse = 82 v. UKRD

S- WKB Ø 10
Achse = 15 v. UKRD

H- WKB Ø 10
Achse = 76 v. UKRD

L- WD 189/50
OK = 15 v. UKRD

H- WKB Ø 18
Achse = 82 v. UKRD

L- WKB Ø 35
Achse = 28 v. UKRD

L- WKB 30
OK = 64 v. UKRD

L- WKB 30
OK = 59 v. UKRD

L- WKB Ø 22,5
Achse = 48,5 v. UKRD

S- WD Ø 10
Achse = 77 v. UKRD

L- WD 289/65
OK = UKRD

S- WKB Ø 10
Achse = 67 v. UKRD

L- WD 153/50
OK = 35 UKRD

H- WKB Ø 13
Achse = 119 v. UKRD

L- WD 356/60
OK = 57 v. UKRD

K- WKB Ø 13
Achse = 98 v. UKRD
K- WKB Ø 13
Achse = 98 v. UKRD

K- WKB Ø 10
Achse = 98 v. UKRD
K- WKB Ø 10
Achse = 98 v. UKRD

H- WKB Ø 18,03
Achse = 97 v. UKRD
H- WKB Ø 18,03
Achse = 97 v. UKRD

S- WKB Ø 6
Achse = 67 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 67 v. UKRD

S- WKB Ø 10
Achse = 67 v. UKRD
S- WKB Ø 10
Achse = 67 v. UKRD

H- WKB Ø 13
Achse = 60 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 22 v. UKRD
H- WKB Ø 6
Achse = 22 v. UKRD

H- DKB Ø 6

S- DKB Ø 13

H- DKB Ø 6

L- WD 189/50
OK = 15 v. UKRD

H- DKB Ø 6

S- WD Ø 10
Achse = 77 v. UKRD

L- WD 289/65
OK = UKRD

S- WD Ø 10
Achse = 77 v. UKRD

H- WKB Ø 10
Achse = 100 v. UKRD

L- WD 189/50
OK = 15v. UKRD

L- WD 189/50
OK = 15v. UKRD

WD 110/45
UK= +3,17

W 2.3

BW

WD 45/55
UK= +2,50

WD 40/20
UK= +2,80 WD 20/20

UK= +2,85
WD 76/20

UK= +2,68

WD 45/55
UK= +2,50

WD 65/75
UK= +2,30

WD 95/75
UK= +2,30

WD 105/85
UK= +2,20

WD 95/85
UK= +2,20

WD 155/85
UK= +2,20

WD 75/65
UK= +2,40

WD 30/30
UK= +2,35

WD 50/30
UK= +2,75

WD 62/45
UK= +2,60

WD 126/70
UK= +2,92

WD 196/60
UK= +3,07

WD 40/20
UK= +3,47

WD 100/30
UK= +2,35

S- WKB Ø 15
7 RH Ø150
UK= +2,90

WD 60/40
UK= +3,17

WD 80/80
UK= +2,82

WD 90/20
UK= +2,48

WD 20/20
UK= +2,47

4 RH Ø100
UK= +2,98

WD 45/45
UK= +3,12

WD 20/20
UK= +2.77

WD 40/40
UK= +3,17

WD 39/55
UK= +2,97

WD 62/55
UK= +2,97

WD 60/80
UK= +2,77

WD 50/30
UK= +2,87

W
D

 4
0/

15
U

K=
 +

3,
47

WD 140/20
UK= +2,47

WD 52/52
UK= +3,05

WD 76/80
UK= +2,47

WD 1,15/50
UK= +2,97

WD 1,00/80
UK= +2,51

WD 52/52
UK= +3,05

WD 2,00/1,27
UK= +2,40

WD 52/52
UK= +3,05

WD 30/25
UK= +3,37

WD 71/55
UK= +2,77

WD 100/80
UK= +2,82
HLS+E ! prüfen!

WD 70/20
UK= +3,12

WD 100/30
UK= +2,47

WD 117/55
UK= +2,97

WD 30/25
UK= +3,07

WD 30/25
UK= +3,07

WD 50/40
UK= +2,97

WD 30/25
UK= +3,07

WD 15/15
UK= +2,90

WD 30/30
UK= +2,80

WD 150/30
UK= +2,45

WD 15/15
UK= +2,90 WD 1,62/62

UK= +2,13

WD 1,55/62
UK= +2,13

WD 75/52
UK= +2,23

WD 75/52
UK= +2,23

WD 15/15
UK= +2,60

WD 75/62
UK= +2,13

WD 40/30
UK= +2,60

WD 40/30
UK= +2,75

7 RH Ø139,7
UK= +2,90

WD 70/30
UK= +2,43

WD 20/20
UK= +2,58

WD 40/55
UK= +2,51

WD 100/40
UK= +2,33

WD 270/70
UK= +2,21

WD 205/50
UK= +2,35

WD 205/75
UK= +2,35

RH Ø150

UK= +2,93

RH Ø250

UK= +2,98

Rolltor Bestand

W 7.1
R’w ≥ 57 dB

W
 2

.1

T-B.-1.TR02_3

T-B.-1.15a_1

T-
B.

-1
.1

5a
_2

T-B.-1.08_1

F9
0 

AB
W

 4
.2

b

W 4.2b
F90 AB

T-
A.

-1
.1

.0
8a

_1
T9

0

UZ
UK 2,75

UZ
UK 2,75

UZ
UK 2,75

UZ
UK 2,75

UZ
UK 2,75

UZ
UK 2,75

UZ
UK 2,75

UZ
UK 2,75

UZ
UK 2,75

F 
01

.2

L- WD 85/30
OK = 57 UKRD

S- DKB Ø 13

WD 40/30
UK= 1,20 UKD

KB Ø 10
Achse = ca 60 UKD

BD 80/80
Aushub Bodenablauf

erneuern

BD 80/80
Aushub Bodenablauf
rückbauen und verschließen

BD 80/80
Aushub Bodenablauf

rückbauen und verschließen

BD 80/80
Aushub Bodenablauf

rückbauen und verschließen

BD 80/80
Aushub Bodenablauf
erneuern

BD 80/80
Aushub Bodenablauf

erneuern

BD 80/80
Aushub Bodenablauf

erneuern

BD 80/80
Aushub Bodenablauf

rückbauen und verschließen

BD 80/80
Aushub Bodenablauf
erneuern

BD 80/80
Aushub Reinigungsöffnung

erneuern

BD 80/80
Aushub Reinigungsöffnung
erneuern

BD 80/80
Aushub Bodenablauf
rückbauen und verschließen

BD
Aushub Bodenabläufe
rückbauen und verschließen

BD 80/80
Aushub Bodenablauf
rückbauen und verschließen

BD 80/80
Aushub Bodenablauf
rückbauen und verschließen

BD
Aushub Bodenabläufe
rückbauen und verschließen

BD 80/80
Aushub Bodenablauf
rückbauen und verschließen

BD 1,665/80
Aushub 1,20m

BD
Aushub 1,20m

BD 80/80
Aushub

 Reinigungsöffnung
erneuernBD Aushub

Bodenabläufe
rückbauen und verschließen

BD 80/80
Aushub Bodenablauf

rückbauen und verschließen

Entnahmekasten

FS
UK 75 üOKFF

FS
UK 75 üOKFF

FS
UK 75 üOKFF

FSH
UK 75 üOKFF

FSH
UK 75 üOKFF

F90 AB F90 AB

BW

BW

BW

BW

F90 AB

BW

BW

BW

Ba
ua

rt 
BWF90

 AB

F9
0 

AB
F9

0 
AB

F90 AB

Ba
ua

rt 
BW

BW

F90 AB

F90 AB BW

F90 AB

F90 AB

BW

UZ HEA 140
UK 2,97

UZ HEA 140
UK 2,97

UZ HEA 220
UK 2,89

DTA/ZK

T-
B.

-1
.1

00
_2

D
TA

/Z
K

T9
0-

R
S

T-
B.

-1
.1

00
_1

T9
0-

R
S

O
H

D
TA

/Z
K

E- DKB Ø 8E- DKB Ø 8

O
H

T-B.-1.103_2
2,45 i.L.
DTA/ZK

Großflächentaster
(DTA-Tür)

Türpuffer
in VHF vorsehen

Türpuffer
in VHF vorsehen

L- WKB Ø 24
Achse = 52 v. UKRD

M
SR

- W
KB

 Ø
 6

Ac
hs

e 
= 

33
 v

. U
KR

D

S- WKB Ø 11
Achse = 37 v. UKRD

L- WKB Ø 24
Achse = 20 v. UKRD

H- WKB Ø 11
Achse = 71,5 v. UKRD

H- WKB Ø 18
Achse = 10,2 v. UKRD

MSR- WKB Ø 6
Achse = 33 v. UKRD MSR- WKB Ø 6

Achse = 33 v. UKRD

MSR- WKB Ø 6
Achse = 72,5 v. UKRD

MSR- WKB Ø 6
Achse = 33 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 5,5 v. OKFF

H- WKB Ø 13
Achse = 72,5 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 12 v. OKFF

L- WKB Ø 20
Achse = 16 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 12 v. OKFF

H- WKB Ø 20
Achse = 72,5 v. UKRD

H- WKB Ø 20
Achse = 72,5 v. UKRD

L- WKB Ø 35
Achse = 52,5 v. UKRD

L- WKB Ø 35
Achse = 52,5 v. UKRD

L- WKB Ø 35
Achse = 66,5 v. UKRD

S- WKB Ø 18
Achse = 29 v. UKRD

S- WKB Ø 12
Achse = 36,5 v. UKRD

S-DKB Ø 6

S- WKB Ø 6
Achse = 87 v. UKRD H-DKB Ø 6

L- WKB Ø 35
Achse = 78,5 v. UKRD

L- WKB Ø 35
Achse = 77 v. UKRD

L- WD 40/20H- WKB Ø 6
Achse = 72 v. UKRD

H- WKB Ø 11
Achse = 36 v. UKRD

S- WKB Ø 15
Achse = 16 v. UKRD

LSH- WD 105/45
OK = UKRD

SH- WD 90/55
OK = UKRD

SH- WD 90/55
OK = UKRD

L- WKB Ø 20
Achse = 16 v. UKRD

S- WKB Ø 15
Achse = 16 v. UKRD

L- WKB Ø 20
Achse = 16 v. UKRD

L- WKB Ø 20
Achse = 16 v. UKRD

L- WKB Ø 20
Achse = 16 v. UKRD

S- WKB Ø 15
Achse = 16 v. UKRD

H- WKB Ø 11
Achse = 36 v. UKRD

H- WKB Ø 11
Achse = 36 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 77 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 92 v. UKRD

H- WKB Ø 20
Achse = 72,5 v. UKRD

H- WKB Ø 10
Achse = 72 v. UKRD

S- WKB Ø 15
Achse = 55 v. UKRD

S-DKB Ø 20

S-DKB Ø 20

H- WKB Ø 18
Achse = 82 v. UKRD

H- WKB Ø 15
Achse = 20 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 77 v. UKRD S- WKB Ø 15

Achse = 47 v. UKRD
S- WKB Ø 10
Achse = 87 v. UKRD

K- WKB Ø 13
Achse = 17 v. UKRD
K- WKB Ø 15
Achse = 40 v. UKRD

S- WKB Ø 26
Achse = 45 v. UKRD

S- WKB Ø 26
Achse = 45 v. UKRD

MSR- WD 40/25
OK = 90 v. UKRD

H- WD 30/25

H- WD 52/52

H- WKB Ø 27
Achse = 22 v. UKRD

K- WKB Ø 13
Achse = 17 v. UKRD

L- WD 52/52

S- WKB Ø 8
Achse = 30 v. UKRD

H-DKB Ø 6

S- WKB Ø 9
Achse = 87 v. UKRD

S- WKB Ø 10
Achse = 87 v. UKRD

H-DKB Ø 6

H-DKB Ø 6

H- WKB Ø 11
Achse = 66 v. UKRD

S- WKB Ø 15
Achse = 68,5 v. UKRD

K- WKB Ø 13
Achse = 107 v. UKRD

H-DKB Ø 6

H-DKB Ø 8

L- WD 70/35
OK = 20 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 27 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 52 v. UKRD

S- WKB Ø 22
Achse = 75 v. UKRD

SK- WD 100/80

S-DKB Ø 13

LSK- WD 76/80
OK = 40 v. UKRD

L- WD 60/80

S- WKB Ø 14
Achse = 40 v. UKRD

K-DKB Ø 10

L- WD 40/40
OK = 10 v. UKD

H- WD 40/40
Bestand

H- WD 45/45

H- WKB Ø 23
Achse = 20 v. UKRD

S-DKB Ø 6 S- WKB Ø 6
Achse = 87 v. UKRD

S- WKB Ø 9
Achse = 87 v. UKRD

S- WKB Ø 10
Achse = 87 v. UKRD

K- WKB Ø 14
Achse = 117 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 99 v. UKRD

MSRH- WD 53/40
OK = 101 v. UKRD

MSR- WD 30/30

K- WD 80/22
OK = 61 v. UKRD

L- WKB Ø 15
Achse = 76 v. UKRD

L- WD 130/50
OK = UKRD

S- WKB Ø 9
Achse = 66 v. UKRD

S- WKB Ø 10
Achse = 66 v. UKRD

H- WKB Ø 23
Achse = 56 v. UKRD

K- WKB Ø 14
Achse = 56 v. UKRD

L- WKB Ø 16
Achse = 69,5 v. UKRD

H- WKB Ø 18
Achse = 57 v. UKRD

L- WD 130/30
OK = 71 v. UKRD

K- WKB Ø 14
Achse = 77 v. UKRD

L- WD 130/50
OK = UKRD

H- WKB Ø 13
Achse = 10 v. UKRD

H- WKB Ø 18
Achse = 15 v. UKRD

S- WKB Ø 6
Achse = 166 v. UKRD
H- WKB Ø 10
Achse = 15 v. UKRD

H- WKB Ø 10
Achse = 53 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 151 v. UKRD
S- WKB Ø 8
Achse = 136 v. UKRD

S- WKB Ø 20
Achse = 70 v. UKRD

7x H- WKB Ø 10
Achse = 86,5 v. UKRD

MSR- WKB Ø 6
Achse = 19 v. UKRD

K- WKB Ø 16
Achse = 10,5 v. UKRD

K- WKB Ø 19
Achse = 10,5 v. UKRD

H- WKB Ø 10
Achse = 11 v. UKRD

L- WD 130/50
OK = UKRD

L- WD 130/50
OK = UKRD

H- WKB Ø 13
Achse = 10 v. UKRD

H- WKB Ø 18
Achse = 16 v. UKRD

2x H- WKB Ø 8
Achse = 121 und 106 v. UKRD

L- WD 130/50
OK = UKRD

K- WKB Ø 16
Achse = 10,5 v. UKRD

L- WD 130/50
OK = UKRD

2x H- WKB Ø 10
Achse = 11 und 31 v. UKRD

2x H- WKB Ø 10
Achse = 11 und 31 v. UKRD

K- WKB Ø 19
Achse = 31,5 v. UKRD

H- WKB Ø 10
Achse = 11 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 26 v. UKRD

H-DKB Ø 6H-DKB Ø 6

H-DKB Ø 6
H-DKB Ø 6

S-DKB Ø 6
S-DKB Ø 18

S-DKB Ø 22
S-DKB Ø 10

H- WKB Ø 14

H- WKB Ø 14

H-DKB Ø 6

S-DKB Ø 20S-DKB Ø 20S-DKB Ø 20S-DKB Ø 20

H- WKB Ø 18
Achse = 47 v. UKRD

H- WKB Ø 13
Achse = 33,5 v. UKRD

MSR- WD 15/15

L- WD 162/62

L- WD 155/62

H- WKB Ø 18
Achse = 42 v. UKRD

H- WKB Ø 6
Achse = 12,5 v. UKRD

L- WKB Ø 20
Achse = 80 v. UKRD

K- WKB Ø 10
Achse = 42 v. UKRD
L- WKB Ø 20
Achse = 80 v. UKRD

L- WKB Ø 30
Achse = 83 v. UKRD

H-DKB Ø 6

H- WD 40/40

S- WKB Ø 25
Achse = 37 v. UKRD

H-DKB Ø 6
H-DKB Ø 6

FSH

S-DKB Ø 18

S-DKB Ø 16

S-DKB Ø 16

S-DKB Ø 16 S-DKB Ø 18

K-DKB Ø 22 K-DKB Ø 11
K-DKB Ø 13
S-DKB Ø 18

S-DKB Ø 18
S-DKB Ø 16

S-DKB Ø 8

S-DKB Ø 13S-DKB Ø 10

FS
UK 75 üOKFF

L-DD 100/35

K- WD 95/22
OK = 92 v. UKRD

K- WD 70/20

K- WD 60/20
OK = 7 v. UKRD

L- WD 60/30
OK = 70 v. UKRD

MSR- WD 30/25

L- WD 40/22
OK = 15 v. UKRD

L- WD 35/70
OK = 15 v. UKRD
L- WD 30/56
OK = 15 v. UKRD

MSR- WD 40/25
OK = 125 v. UKRD

H- WKB Ø 23
Achse = 22 v. UKRD
H- WKB Ø 27
Achse = 22 v. UKRD

IW 1.1 IW 1.1

D
TA

BW

BW BW

F9
0 

AB

BW

BW

Bauart BW

BW

BW

T-
E.

-1
.1

00
_1

vorhandenen
Deckendurchbruch
schließen

MSR- WKB Ø 6
Achse = 33 v. UKRD

S-DKB Ø 15

R
’w

 ≥
 4

2 
dB

W
 7

.1
R

’w
 ≥

 5
7 

dB

E- WKB Ø 15
E- WD 20/40

E- WD 20/40

E- WD 40/30

R
’w

 ≥
 4

2 
dB

R
’w

 ≥
 4

2 
dB

W
 7

.1
R

’w
 ≥

 5
7 

dB

W
 3

.1
c

R
’w

 ≥
 5

2 
dB

R
’w

 ≥
 4

2 
dB

R’w ≥ 42 dB

R’w ≥ 32 dB R’w ≥ 32 dB R’w ≥ 32 dB

R
’w

 ≥
 3

2 
dB

E-WKB Ø 10
Achse = 15 v. UKRD

E-WKB Ø 10
Achse = 15 v. UKRD

E-WD

E- WD 40/15
UK= 20 v. UKRD

E-WD

E- WD 100/40
UK= 2,50 ü. OKFF

E- WD 100/80

E- WD 100/40
UK= 2,50 ü. OKFF

E- WD 140/20
UK = 1,20 v. UKRD

E- WD 50/15
OK = UKRD

E- WD 50/40

E- WD 50/15
OK = UKRD

E-WKB Ø 10
Bestand ?

E- WD 115/50
UK = 70 v. UKRD

E- WD 115/50
UK = 70 v. UKRD

E-WD

MSR- WKB Ø 10
Achse = 30 v. UKRD

E-WKB Ø 10
Achse = 20 v. UKRD

E-WKB Ø 10
Achse = 15 v. UKRD

E- WD 125/125

OK = UKRD

E- WD 40/10
OK = 10 v. UKRD

E- WD 40/10
OK = 10 v. UKRDE- WD 40/10

OK = 10 v. UKRD

E- WD 125/125

OK = UKRD

E- WD
E- WD

E- WD
Bestand ?

E-WKB Ø 10
Achse = 20 v. UKRD

E- WD 71/55
OK = 35 v. UKRD

E-WKB Ø 10
Bestand?

E- WD 50/15
OK = 15 v. UKRD

E-WD
Bestand?

E- WD 196/15
UK 60 v. UKD

E- WD 126/70
UK 75 v. UKD

E- WD 126/70
UK 75 v. UKD

T-B.-1.11_1
T30-RS

E- DD 30/13

E-WD
Bestand?

E-WD

S- WKB Ø 15

H- WKB Ø 13

Achse = 35 v. UKRD

E- WD 85/20
UK = 70 v. UKRD

E- WD 50/15
UK =  UKRD

F 
03

.1
2

E RR 01
DN 125

K-WD 81/21
OK= 5 v. UKRD

S- WKB Ø 8
Achse = 51 v. UKRD

H- WKB Ø 18
Achse = 47 v. UKRD

WD 160/92
OK= 35 v. UKRD

K+E- WD 160/28
OK = 96,5 v. UKRD

K+E- WD 160/40
OK = 80 v. UKRD

L- WD 55/45
OK = 61 v. UKRD

L- WD 55/45
OK = 61 v. UKRD

H- WKB Ø 10
Achse = 100 v. UKRD

L- WD 55/45
OK = 61 v. UKRD

H- WKB Ø 10
Achse = 100 v. UKRD

L- WD 55/45
OK = 61 v. UKRD

H- WKB Ø 12
Achse = 100 v. UKRD

S- WD Ø 10
Achse = 77 v. UKRD

H- WKB Ø 10
Achse = 140 v. UKRDS- WKB Ø 10

Achse = 140 v. UKRD H- WKB Ø 6
Achse = 140 v. UKRD

MSR- WKB Ø 06
Achse = 30 v. UKRD

HSE- WD 131/46
OK = 65 v. UKRD

L- WD 60/40
OK = 5 v. UKRD

L- WD 60/40
OK = 5 v. UKRD

H-DKB Ø 6H-DKB Ø 6

F30

E- WD 50/15
OK = 15 v. UKRD

T-B.-1.09a_1

R’w ≥ 42 dB

Tür mit Gegensprechanlage und
elektronischer Türöffnung über
Gegenstelle (PC's) in B.-1.16
und B.-1-16a
Außenstelle löst Blitzleuchte
über Tür und Ton aus, kein Video

Tür mit Gegensprechanlage
und elektronischer
Türöffnung über Gegenstelle
(PC's) in B.-1.15a
Außenstelle löst Ton aus, kein
Video

Tür mit Gegensprechanlage
und elektronischer
Türöffnung über Gegenstelle
(PC's) in B.-1.15
Außenstelle löst Ton aus,
kein Video
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Schwelle h=12,5cm aufmauern

Sc
hw

el
le

 h
=1

2,
5c

m
au
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T-
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-1
.0

3_
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Wandabsorber
2x0,60x2,00m

Wandabsorber
2x0,60x2,00m

Wandabsorber
3x0,60x2,00m

H-DKB Ø 6

Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
mit Faserzementplatten
aufdoppeln

Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
mit Faserzementplatten
aufdoppeln

Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
mit Faserzementplatten
aufdoppeln

Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
mit Faserzementplatten
aufdoppeln

Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
mit Faserzementplatten
aufdoppeln

Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
mit Faserzementplatten
aufdoppeln

Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
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Dämmplatten
Mineralwolle + Deckschicht Holzwolle
d = 10 cm, WLG 035

Verstärkung im Trockenbau,
Hängeschränke Theke
UK = 215 cm über OKFF
OK = 245 cm über OKFF
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Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
mit Faserzementplatten
aufdoppeln

*

29.08.2025, shü
Tür  T-B.-1.106_2
wird erst am Ende des 2.BA
eingebaut!

Brandabschnitt

11.12.25 jeg:
Verstärkung
Trockenbau
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26.03.26 shü:
Türtypnummer
geändert

26.03.26 shü:
Türtypnummer
geändert

Stellplatz 12
E.-1.15
NRF: 11,76 m2

U: 14,60 m
RH: 3,31 m
H.i.L.: 3,16 m
B 06 Bodenb. Garage
D 08.2 Holzwolle-Mehrschichtplatte

B 01 Elast. Bodenb. Grey

ELT
B.-1.304
NRF: 3,50 m2

U: 7,82 m
RH: 3,72 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 00 Bestand bleibt

ELT
B.-1.302
NRF: 7,29 m2

U: 14,38 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 00 Bestand bleibt

Lager Reinigungsmittel
D.-1.16
NRF: 25,94 m2

U: 20,88 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Warenausg.
B.-1.14
NRF: 94,76 m2

U: 51,72 m
RH: 3,06 m
H.i.L.: 3,06 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Archiv, Sammlung
B.-1.26
NRF: 639,14 m2

U: 161,08 m
RH: 3,10 m
H.i.L.: 3,10 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 00 Bestand bleibt

BMA/Alarmierung
B.-1.09a
NRF: 14,08 m2

U: 15,27 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Technikzentrale-Umkehr-Osmoseanlage
B.-1.01
NRF: 34,01 m2

U: 24,04 m
RH: 3,10 m
H.i.L.: 3,10 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 00 Bestand bleibt

Entwässerungstechnik
B.-1.06
NRF: 47,04 m2

U: 31,26 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 00 Bestand bleibt

Lager
B.-1.04
NRF: 44,07 m2

U: 28,80 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 00 Bestand bleibt

Heizung/Lüftung Technik
B.-1.25
NRF: 250,98 m2

U: 75,98 m
RH: 3,10 m
H.i.L.: 3,10 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

ELT-Vorbereitung
C.-1.06
NRF: 16,10 m2

U: 16,76 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 00 Bestand bleibt
D 00 Bestand bleibt

Lager
B.-1.20
NRF: 22,65 m2

U: 19,62 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Lager
B.-1.22
NRF: 13,08 m2

U: 14,90 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Lager
B.-1.24
NRF: 21,04 m2

U: 18,77 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

NRF:

U: 16,20 m

RH: 3,06 m

H.i.L.: 2,91 m

B 06 Bodenb. Garage

D 08.2 Holzwolle-Mehrschichtplatte

B 01 Elast. Bodenb. Grey

B 01 Elast. Bodenb. Grey

Archiv
B.-1.10
NRF: 8,04 m2

U: 12,48 m
RH: 3,06 m
H.i.L.: 3,06 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Zwischenlag. - Aktenents.
B.-1.11
NRF: 9,64 m2

U: 13,20 m
RH: 3,06 m
H.i.L.: 3,06 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Archiv
B.-1.21
NRF: 5,81 m2

U: 11,74 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 08.1 Anstrich

Lager
B.-1.23
NRF: 21,01 m2

U: 18,34 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Lager
B.-1.19
NRF: 19,42 m2

U: 17,58 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

B 01 Elast. Bodenb. Grey

Sicherheitsschleuse
B.-1.103
NRF: 19,75 m2

U: 17,78 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 03.1 Fliesen
D 08.1 Anstrich

Flur
B.-1.104
NRF: 70,54 m2

U: 71,06 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 2,40 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 05.1 Metall-Raster

B 01 Elast. Bodenb. Grey

Flur
B.-1.100
NRF: 191,52 m2

U: 113,03 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 2,40 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 05.1 Metall-Raster

Lager
B.-1.07
NRF: 20,30 m2

U: 18,52 m
RH: 3,72 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Archiv
B.-1.02
NRF: 22,16 m2

U: 18,86 m
RH: 3,10 m
H.i.L.: 3,10 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 00 Bestand bleibt

Personal (temporär) Archiv
B.-1.03
NRF: 26,95 m2

U: 21,52 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 00 Bestand bleibt

EDV_07- Jobcenter
B.-1.05
NRF: 16,21 m2

U: 16,96 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 00 Bestand bleibt

Vor. WC H
D.-1.200a
NRF: 3,43 m2

U: 7,43 m
RH: 3,72 m
H.i.L.: 2,80 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

Vor. WC D
D.-1.201a
NRF: 3,43 m2

U: 7,43 m
RH: 3,72 m
H.i.L.: 2,80 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

WC H
D.-1.200b
NRF: 4,68 m2

U: 9,07 m
RH: 3,72 m
H.i.L.: 2,80 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

WC D
D.-1.201b
NRF: 6,69 m2

U: 10,35 m
RH: 3,72 m
H.i.L.: 2,80 m
B 03.1 Fliesen
D 03.2 GK-glatt

TRH 06
D.-1.TR06
NRF: 22,07 m2

U: 20,19 m
RH: 2,70 m
B 00 Bestand bleibt
D 08.1 Anstrich

E.-1.100
11,80 m2

15,80 m
3,26 m

H.i.L.: 3,26 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 00 Bestand bleibt

B 00 Bestand bleibt

Schacht
C.-1.302
NRF: 1,05 m2

U: 4,22 m

Aufzug
B.-1.AZ02
NRF: 6,36 m2

U: 10,10 m

Aufzug
B.-1.AZ01
NRF: 6,36 m2

U: 10,10 m

TRH 2
B.-1.TR02
NRF: 21,82 m2

U: 20,01 m
RH: 3,72 m
B 00 Bestand bleibt
D 08.1 Anstrich

Digitaldruck
B.-1.16a
NRF: 20,06 m2

U: 20,44 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 2,85 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.1 Mineralf.-Raster

Teeküche
B.-1.16b
NRF: 11,39 m2

U: 15,41 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 2,50 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.1 Mineralf.-Raster

Papierlager
B.-1.13
NRF: 29,33 m2

U: 22,11 m
RH: 3,06 m
H.i.L.: 3,06 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

Druckerei
B.-1.16
NRF: 124,19 m2

U: 53,59 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 2,70 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.1 Mineralf.-Raster

Poststelle
B.-1.15
NRF: 97,15 m2

U: 48,09 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 2.84 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.1 Mineralf.-Raster

Lager
B.-1.08
NRF: 28,44 m2

U: 24,30 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

BOS-Anlage
B.-1.08a
NRF: 4,00 m2

U: 8,00 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich

BMA/Alarmierung
B.-1.09
NRF: 8,75 m2

U: 11,86 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,67 m
B 05 Bodenb. staubb.
D 08.1 Anstrich
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Bauabschnittsgrenze

Hinweis: Zugang zu
BSK UKRD erforderlich
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T30-RS
T-B.-1.10_1

vorhandenen
Deckendurchbruch
schließen
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Deckendurchbruch
schließen
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schließen

vorhandenen
Deckendurchbruch
schließen
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WD 20/20
UK= +3,47

WD 30/15
UK= +3,12

WD 20/20
UK= +3,42
WD 20/20
UK= +3,42

FSH

WD 80/40
UK= +2,51

WA 36/87/20
UK= +0.75

Einspeisekasten
74/74/30

H- WKB Ø 10
Achse = 29 v. UKRD
H- WKB Ø 10
Achse = 29 v. UKRD

B RR 07
DN 75

B RR 06
DN 75

B RR 05
DN 75

B RR 04
DN 75

D RR 08
DN 32

WD 1,20/1,20
UK= +0,82

B RR 01
DN 75 (DN 100)

B Notentw. 01
DN 75 (DN 125)

Handfeuermelder!

Taster
Schließen
h= 140 cm

B RR 02
DN 75 (DN 100)

B Notentw. 02
DN 75 (DN 125)

B RR 03
DN 75 (DN 100)B Notentw. 03

DN 75 (DN 125)

Gegensprechanlage
+ Chip-Öffner DTA-Tür
Unscharfschaltung EMA

L- WKB Ø 15
Achse = 40 v. UKRD

S- WKB Ø 10
Achse = 77 v. UKRDH- WKB Ø 23

Achse = 20 v. UKRD

MSR- WD 40/25
OK = 125 v. UKD

H- WKB Ø 18
Achse = 20 v. UKRD

K- WD 120/22
OK = 6 v. UKRD

FS
UK 75 üOKFF

Handfeuermelder!

Handfeuermelder!

Handfeuermelder!

Handfeuermelder!

vorhandenen DD 60/62
schließen

Brandschutz-
Rohrdurchführung DN 80

F-90 Bekleidung 3-seitig
AN Trockenbau

WD
Bestand ?

Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
mit Faserzementplatten
aufdoppeln

Türanschläge Bestand
beim Einbau
Umfassungszarge
mit Faserzementplatten
aufdoppeln
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Stellplatz 11
E.-1.14
NRF: 11,35 m2

U: 14,60 m
RH: 3,31 m
H.i.L.: 3,16 m
B 06 Bodenb. Garage
D 08.2 Holzwolle-Mehrschichtplatte

Stellplatz 10
E.-1.13
NRF: 21,41 m2

U: 19,77 m
RH: 3,31 m
H.i.L.: 3,16 m
B 06 Bodenb. Garage
D 08.2 Holzwolle-Mehrschichtplatte

Stellplatz 09
E.-1.12
NRF: 18,55 m2

U: 17,85 m
RH: 3,31 m
H.i.L.: 3,16 m
B 06 Bodenb. Garage
D 08.2 Holzwolle-Mehrschichtplatte

Fahrzeugverkehrsfläche
E.-1.104
NRF: 55,52 m2

U: 36,92 m
RH: 3,31 m
H.i.L.: 3,16 m
B 06 Bodenb. Garage
D 08.2 Holzwolle-Mehrschichtplatte

Scanstelle
B.-1.15a
NRF: 55,79 m2

U: 30,97 m
RH: 3,67 m
H.i.L.: 3,27 m
B 01 Elast. Bodenb. Grey
D 04.1 Mineralf.-Raster
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P Q R

Hubertusstraße

Kurt-Schumacher-Allee

HM-Wohnungen

BT A
BT B

BT D

BT C

BT E

01 Ergänzung Verstärkung Trockenbau 11.12.25 jeg

09 Anlage LV 11.02.26 jeg
Indizierung aus Stand Vorabzug:

10 1. Planversand AN Fassade 06.03.26 hbü
11 Anpassung Türtypen für erneutes Versand - LV Rohrrahmentüren 26.03.26 shü
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