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Wasserfldche:
Wassertiefe:

375 m?
3,00-4,00 m

Wassertemperatur: 27 °C

Umwilzleistung: 167 m*/h
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einbringung: Strahlenturbulenz
Beckenmaterial: ~ Beton

Hubboden:

Fiillwasser - primar

Ve=0,93 /s
Vs=5.211/s

DN 100
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(offener Unterdruck-)
Mehrschichtfilter

Abmessungen (LxB): 2,00 x 150 m

Filterflache: 3,00 m?
Filtergeschwindigkeit: 27,75 m/h
Wy 50 (60) m/h
Vmax: 150 (180) m*/h
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Anschluss an
Transferbehalter
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Legende - Badewasser

Komponenten
3-Wege-Armatur

Absperrklappe - Feineinstellung
Absperrklappe - Rastqriff
Drucksensor
Durchflussmengenmesser (IDM)
Injektor

Klarsichtrohr

Kugelhahn

Magnetventil

Membranventil

Membranventil - federschlieBend
Manometer

pneumatische Klappe - doppeltwirkend

pneumatische Klappe - federschlieBend
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Pumpe

Pumpe mit Frequenzumformer

Pumpe mit FU und Haar-/Faserfanger
Probeentnahme

Riickschlagklappe

Schauglas

Schmutzfanger
Schwebekdrperdurchflussmesser
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Sicherheitstemperaturwachter
Temperaturfiihler

Thermometer
Unterdruckschalter

Wasserzahler

Rohrsysteme

Heizung - Vorlauf

Heizung - Riicklauf

Sanitdr - Trinkwasser
Badewasser - Attraktion
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