Ringraumdichtung
@Dichtung = 150 mm
@KB =190 mm

Reinwassereinstrdmung - vertikal

DD (SBT)26 cm

O,

BE 3.2 Klebeflansch

Beckenentleerung DN80-DN80
5 cm umlaufend

Kernbohrung mit
Epoxidharzverguss und
Abdichtung zum Kellerraum

DD (SBT)
Z=19cm

PVC - Anschlussflansch
DN80-DN80

03-Kleinkindbecken-Beckenentleerung

1:20

Kernbohrung mit
Epoxidharzverguss und
Abdichtung zum Kellerraum

REW 3.2

Klebeflansch
DN20 DN20-DN20
5 cm umlaufend

Ringraumdichtung
@Dichtung = 80 mm
OKB = 140 mm

DN 20— 20

MES 3.2

Klebeflansch - ~Messwasseransaugung

DN100-DN100
5 cm umlaufend

DN20

Kernbohrung mit
Epoxidharzverguss und
Abdichtung zum Kellerraum

DN20

BD (SBT)
@=22cm

DD (SBT)
Z=13cm

@ 03-Kleinkindbecken-Messwasser

1:20

Reinwassereinstrdmung - vertikal
DN20

Klebeflansch
DN80-DN80
5 cm umlaufend

Ringraumdichtung
@Dichtung = 150 mm

BE 3.1
REW 3.1 Beckenentleerung
DN80

=

Kernbohrung mit 3
Epoxidharzverguss und DD (SBT)
Abdichtung zum Kellerraum

)

Ringraumdichtung
@Dichtung = 100 mm
@KB =160 mm

03-Kleinkindbecken-Rinnenablauf

DD (SBT)---PVC-Anschlussmuffe
Z=16cm

1:20

ATT 3.2 Klebeflansch

DN40-DN40
5 cm umlaufend

@KB =190 mm
PVC - Anschiussflansch PvC 'é*,;‘;ghgj;f(')a"“h
DN20-DN20 : PVC - Anschlussflansch
DD (SBT)26 cm DN8.DNSD
03-Kleinkindbecken-Reinwasserduse
ATT 3.1
PVC-Anschlussmuffe

Kernbohrung mit
Epoxidharzverguss und
Abdichtung zum Kellerraum

DD (SBT)

Klebeflansch
DN40-DN40
5 cm umlaufend
Ringraumdichtung
|__~—@Dichtung = 100 mm
2=16cm @KB =160 mm

@ 03-Kleinkindbecken-Schlingschlange

1:20

Kernbohrung mit
Epoxidharzverguss und
Abdichtung zum Kellerraum

‘

DN 40
PVC - Anschlussflansch

@

DN40-DN40

03-Kleinkindbecken-Wasserglocke

1:20

@

472-SBT-Beckeneinbauteile
(Becken) - detailliert

472-SBT-Beckeneinbauteile
(Becken) - detailliert

Kennzeichen ‘ GroRe Kennzeichen GroRe
Beckenentleerung REW 3.7 DN20
BE 3.1 DN80 REW 3.8 DN20
BE 3.2 DN80 REW 3.9 DN20

REW 3.10 DN20
Messwasseransaugung
MES 3.1 DN20 Rinnenablauf
MES 3.2 DN20 RA 3.1 DN80
RA 3.2 DN80
Reinwassereinstromung - vertikal RA 3.3 DN80
REW 3.1 DN20 RA 3.4 DN80
REW 3.2 DN20 RA 3.5 DN80
REW 3.3 DN20 RA 3.6 DN80
REW 3.4 DN20 RA 3.7 DN80
REW 3.5 DN20 RA 3.8 DN80
REW 3.6 DN20

_—x2,00—

724 5 _
/

//
/

03-Kleinkindbecken

Badewasser - Systemklassen

Attraktion (ATT) Flockungsmittel (FLO) Sole (SOLE)

Attraktion (Luft) (ATL) Flllwasser (FULL) @mmmmmmm»  Sole-Recyclingwasser (SOLER)
Be- und Entliftung (BE) commss» Messwasser (MW) e Spilabwasser (SLW)
Desinfektion (Chlor) (CL) Niveausteuerung (NIV) Spulluft (SPL)

Druckluft (DRL) e pH-Korrektur (pH) Spulwasser (SPW)

Entleerung (ENT) eammmm» Reinwasser (REW) eammmmmm» Stetigabspeisung (STE)
Erstfiltrat (EFIL) eammmmmm» Rohwasser (ROW)

Filtrat (FIL) Schwallwasser (SWL)

Badewasser - Abkurzungen

ATT Attraktion RA Rinnenablauf

AWA Attraktionswasseransaugung REW Reinwasserdise

BE Beckenentleerung RU Rinnenumschaltung

BS Bodensprudler SKD Strémungskanaldise
GLS Grundleitungsstutzen SL Sprudelliege

MD Massagediise oL Uberlauf

MES Messwasseransaugung UWP Umwalzpumpe

ND Nackendusche Uws Unterwasserscheinwerfer
NR Niveauregulierung WT Warmetauscher

Allgemein - Abkurzungen

Bezugsmalle: Gewerke:

AHD Abhangdecke AW Abwasser

FFB FertigfulRboden B Badewassertechnik
OK Oberkante E Elektrotechnik
OKFFB Oberkante FertigfuBboden H Heizungstechnik
OKRFB Oberkante Rohfuf3boden K Kaltetechnik

RA Rohrachse L Luftungstechnik
RD Rohdecke RW Regenwasser

RFB RohfuRboden S Sanitartechnik

RO Revisionséffnung SBT  Badewassertechnik
RS Rohrsohle TW Trinkwasser

UK Unterkante

UKD Unterkante Decke

+/- 0,00 mBN = +102,03 mNN
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Planinhalt 03 - Kleinkindbecken

Datum Gezeichnet Gepruft

MalRstab

08.04.2026

Wie angezeigt

0,21 m?

1:50

0,500 x 0,420

Projektnummer

Plannummer

724 5 C-_DE_00_001_02
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