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Trafostation
GE 150-300-8DJH

3m Zufahrt gepflastert
mit herausnehmbaren

Absperrpfosten frei halten

Podest/ Treppe/ Rampe

B: Pflaster
Fl:

Rampe

B: Pflaster
Fl:

Treppe

B: Fertigteil
Fl:

Eingangsbereich

B: Pflaster
Fl:

Flur Urban Blue
0.37

B: Bestand
BestandD:

LH: 2,74 m
Fl:

Technik (Trafostation alt)
0.44

B: Bestand
BestandD:

RH: -
Fl:

Lager
0.45

B: Bestand
D: Rückbau

LH: -
Fl:

TRH
0.46

B: Bestand
BestandD:

LH: -
Fl:

WC / Du barrierefrei
0.43

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

Vorraum
0.42

B: Bestand
BestandD:

RH: -
Fl:

Du H
0.41

B: Bestand
BestandD:

LH: +2,63 m
Fl:

Du D
0.40

B: Bestand
BestandD:

LH: +2,63 m
Fl:

WC D
0.39

B: Bestand
BestandD:

LH: +2,95 m
Fl:

WC H
0.38

B: Bestand
BestandD:

LH: +2,72 m
Fl:

Gang II
0.49

B: Bestand
BestandD:

LH: -
Fl:

Chlorgasraum
0.48

B: Bestand
BestandD:

LH: -
Fl:

Gang I
0.47

B: Bestand
BestandD:

LH: -
Fl:

Treppenhaus
0.36

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

Vorraum
0.35

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

Server
0.34

B: Fliese
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Besprechung
0.33

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Teeküche
0.32

B: Fliese
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

WC H
0.31

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

WC D
0.30

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

Büro IX
0.29

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Büro VIII
0.28

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Büro VII
0.27

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Büro VI
0.26

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Büro V
0.25

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Büro IV
0.23

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Büro III
0.22

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Pumi
0.21

B: Estrich
LH: -
Fl:

D

Lager / EDV / Drucker
0.20

B: Estrich + staubb. Anstrich
D: Anstrich

LH: -
Fl:

Büro I
0.19

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Büro II
0.18

B: Teppichboden
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Flur IV
0.24

B: Fliese
D: Holzwolle

LH: 2,70 m
Fl:

Flur III
0.17

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

Windfang
0.16

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

Umkleide D
0.14

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

WC/ Du D
0.15

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

WC/ Du H
0.13

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

Umkleide H
0.12

B: Fliese
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

Backoffice
0.11

B: Teppichboden
D: Gipskarton

LH: 2,70 m
Fl:

Flur II
0.22

B: Fliese
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Fl:
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0.10

B: Teppichboden
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0.08
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Fl:

TH UG
0.06

LH: -
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Treppe
0.05

B: Betonwerkstein Bestand
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Fl:

Backoffice
0.04

B: Fliese
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Fl:
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0.03

B: Bestand
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Fl:
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B: Betonwerkstein Bestand
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Fl:

Windfang
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Fl:
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0.07

LH: -
Fl: 4,74  m2

±0.00
0,105
23,60  m2

±0.00
0,105
69,32  m2

±0.00
0,105
13,21  m2

±0.00
0,105
8,74  m2

12,77  m2

±0.00
-0,09
4,19  m2

±0.00
-0,09
12,61  m2

±0.00
-0,09
35,73  m2

±0.00
-0,09
13,78  m2

±0.00
-0,09
25,68  m2

±0.00
-0,09
9,72  m2

±0.00
-0,09
6,13  m2

±0.00
-0,09
6,12  m2

±0.00
-0,09
9,72  m2

±0.00
-0,08
7,42  m2

±0.00
-0,08
20,31  m2

±0.00
-0,09
72,72  m2

±0.00
-0,08
24,00  m2

±0.00
-0,08
39,76  m2

±0.00
-0,09
27,28  m2

±0.00
-
3,91  m2

±0.00
-0,09
25,13  m2

±0.00
-0,09
25,15  m2

±0.00
-0,09
24,55  m2

±0.00
-0,09
24,94  m2

±0.00
-0,09
25,12  m2

±0.00
-0,09
24,97  m2

±0.00
-0,09
25,05  m2

±0.00
-0,09
9,11  m2

±0.00
-0,09
11,71  m2

±0.00
-0,09
11,96  m2

±0.00
-0,09
11,00  m2

±0.00
-0,09
11,01  m2

±0.00
-0,08
47,57  m2

±0.00
-0,08
24,13  m2

+0,72
-
12,45  m2

+0,72
-
8,41  m2

+0,72
-
18,75  m2

±0.00
-0,09
24,42  m2

±0.00
-0,09
15,90  m2

±0.00
-0,09
11,06  m2

±0.00
-0,09
12,54  m2

-0,10
-0,09
3,90  m2

±0.00
-0,09
12,87  m2

-0,06
-
8,42  m2

-0,06
-
24,11  m2

-0,10
-0,09
27,70  m2

±0.00
-0,09
71,81  m2

32,52  m2 5,11  m2

38,00  m2

13,35  m2

A

A C
C

B B

D
D

6 Stg x 13,5/29

FSD,FE

BR
H

 0
,9

0

BRH 0,45BRH 0,45BRH 0,45BRH 0,45

BR
H

 0
,0

0
BR

H
 0

,0
0

BR
H

 0
,0

0

BR
H

 2
,0

3
BR

H
 2

,0
3

BR
H

 2
,0

3
BR

H
 2

,0
3

BR
H

 2
,0

3
BR

H
 2

,0
3

BR
H

 2
,0

3

BRH 2,03BRH 2,03BRH 2,03BRH 2,03

BRH 1,33BRH 1,33BRH 1,33BRH 1,33BRH 1,33BRH 1,33BRH 1,33BRH 1,33 BRH 4,00 BRH 4,00 BRH 4,00 BRH 4,00 BRH 4,00 BRH 4,00

6 
%

6 
%

6 
%

6 
%BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45 BRH 0,45BRH 0,45

BR
H

 0
,9

0

BR
H

 0
,4

5
BR

H
 0

,4
5

BR
H

 0
,0

0
BR

H
 0

,0
0

AB
S 

0,
90

ABS 0,90

BR
H

 0
,9

0

BRH 0,90

BRH 0,90BRH 0,90

BR
H

 0
,9

0

ABS 0,90

BRH 0,90

BR
H

 0
,9

0
BR

H
 0

,9
0

Shop
(Planung Möbel gemäß
Hersteller o. Objektplanung
Entscheidung ausstehend)

Lichtschacht Lichtschacht

Empfangstresen
gemäß Planung

Vereinzelungsanlage
gemäß Angabe Hersteller

Vereinzelungsanlage mit Drehtür
(gemäß Angabe Hersteller)

Streifenfundament

St
b 

U
nt

er
zu

g

11 Stg x 17,91/24,5

15 Stg x 17,8/274 Stg x 17,91/24,5

11
 S

tg
 x

 1
7,

91
/2

4,
8

9 
St

g 
x 

18
,7

8/
25

,1
3

3 
St

g 
x 

18
,6

7/
25

,2

4 
St

g 
x

17
/2

8,
5

10
 S

tg
 x

 1
7,

5/
29

10
 S

tg
 x

17
,5

/2
9

Haupteingang

Verwaltung

N
ebeneingang

Eingang Urban Blue

6 
St

g 
x 

...

16
 S

tg
 x

 1
8,

38
/2

7

7 Stg x 151/31

Gesamtaußenmaß

Achsmaß

Außenmaß

Rohbaumaß

Öffnungsmaß

Innenmaß

G
es

am
ta

uß
en

m
aß

Ac
hs

m
aß

Ro
hb

au
m

aß

Ö
ffn

un
gs

m
aß

Gesamtaußenmaß

Achsmaß

Außenmaß

Rohbaumaß

Öffnungsmaß

Innenmaß

G
es

am
ta

uß
en

m
aß

Ac
hs

m
aß

Au
ße

nm
aß

Ro
hb

au
m

aß

Ö
ffn

un
gs

m
aß

In
ne

nm
aß

Einbauküche
(Planung Objektplanung?
Entscheidung ausstehend)

Streifenfundament

12
 S

tg
 x

 1
8,

5/
29

,3

Tickets

In
fo

- B
ild

sc
hi

rm
ge

m
äß

 A
ng

ab
e 

Ba
uh

er
r

vo
lli

nt
eg

rie
rt

In
fo

- B
ild

sc
hi

rm
ge

m
äß

 A
ng

ab
e 

Ba
uh

er
r

vo
lli

nt
eg

rie
rt

Bezahl-
terminal

Server

Drucker Plotter

TV

TV

Tresor

Kücheninsel

Dec
ke

sc
hlie

ßen

D
ec

ke
sc

hl
ie

ße
n

RB M

RB F M

RB
F
M

RB M

RB F M RB MRB M

RB M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB F M

RB F M

RB
F
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB
M

RB M
RB F M

RB
F
M

T0.02.01
1,33  x 2,135
S
Alu, Glas

T0
.0

8.
02

1,
33

 x
 2

,1
35

30
S

Al
u,

 G
la

s

T0
.4

3.
01

1,
01

 x
 2

,1
35

St
ah

l, 
H

ol
z

T0.22.03
0,885  x 2,135
Stahl, Holz

T0.22.04
0,885  x 2,135
Stahl, Holz

T0.12.01
0,885  x 2,135
Stahl, Holz

T0.14.01
0,885  x 2,135
Stahl, Holz

T0.22.02
1,01  x 2,135
Stahl, Holz

T0.22.04
1,01  x 2,135
Stahl, Holz

T0.29.01
1,01  x 2,7
Stahl, Glas
Oberlicht

T0.28.01
1,01  x 2,7
Stahl, Glas
Oberlicht

T0.27.01
1,01  x 2,7
Stahl, Glas
Oberlicht

T0.31.01
0,885  x 2,135
Stahl, Holz

T0.30.01
0,885  x 2,135
Stahl, Holz

T0.26.01
1,01  x 2,7
Stahl, Glas
Oberlicht

T0.25.01
1,01  x 2,7
Stahl, Glas
Oberlicht

T0.34.01
1,01  x 2,7
Stahl, Glas
Oberlicht

T0.33.01
1,01  x 2,7
Stahl, Glas
Oberlicht

T0.45.02
0,885  x 2,135
30S
Stahl

T0
.2

4.
01

1,
01

 x
 2

,1
35

30
S

Al
u,

 G
la

s

fh

T0
.0

8.
01

1,
01

 x
 2

,1
35

30
S

St
ah

l

T0.01.03
1,4  x 2,135
Alu, Glas

T0.01.04
1,4  x 2,135
Alu, Glas

T0.08.03
1,33  x 2,135
Alu, Glas

T0.23.01
1,01  x 2,7
Stahl, Glas
Oberlicht

T0.22.01
1,01  x 2,7
Stahl, Glas
Oberlicht

T0.20.01
1,01  x 2,135
Stahl, HolzT0

.2
0.

02
0,

88
5

 x
 2

,1
35

St
ah

l

T0
.2

4.
01

1,
33

 x
 2

,1
35

Al
u,

 G
la

s

T0
.2

4.
02

1,
2

 x
 2

,1
35

Al
u,

 G
la

s

T0
.1

7.
03

1,
33

 x
 2

,1
35

30
S

Al
u,

 G
la

s

T0
.1

9.
01

1,
01

 x
 2

,1
35

St
ah

l, 
H

ol
z

T0.17.03
1,8  x 2,135
30S
Alu, Glas

T0
.4

2.
01

1,
05

 x
 2

,0
1

30
S

St
ah

l

T0
.1

7.
02

1,
33

 x
 2

,1
35

Al
u,

 G
la

s

Stehleuchte

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

Aufbauleuchte
(ggf. aus Bestand)

StehleuchteStehleuchte

StehleuchteStehleuchteStehleuchte

StehleuchteStehleuchte

Stehleuchte

Gasregelanlage

Lüftung - Dämmmaterial Hinweise
Luftkanal

Außenluft im Innenbereich

Fortluft im Innenbereich

Zuluft im Innenbereich

Abluft im Innenbereich

Zuluft im Außenbereich

Abluft im Außenbereich

Dämmmaterial

Dampfdiffusionsdichte Dämmung 25 mm

Dampfdiffusionsdichte Dämmung 25 mm

Mineralwolle 30 mm, vom Lüftungsgerät bis zum 
Nacherhitzer bzw. bis in die Temperaturzone

Mineralwolle 30 mm, von der Temperaturzone bis 
zum Lüftungsgerät

Mineralwolle 100 mm

Mineralwolle 100 mm

ABS Abscheider
AGJK Abgleichjalousieklappe
AGK Abgleichklappe
AJK Absperrjalousieklappe
AKA Anschlusskasten
AKL Absperrklappe
ASD Aktivschalldämpfer
BA Bogenübergang
BEF Befeuchter
BO Deckel
BSK Brandschutzklappe
BS Bogen symmetrisch
BSS Segmentbogen
BSTV Brandschutztellerventil
DE Deckel Rund / Oval
DEZL Dezentraler Lüfter
DG Gitterausschnitt, beidseitig
DH Dachhaube
DL Durchlass allgemein
DLDL Deckenluftdurchlass
DM Doppelmuffe
DN Doppelnippel
DRDL Dralldurchlass
DRK Drosselklappe / 

Jalousieklappe 
DS Stutzen, beidseitig
DT Doppel-Abzweig
EA Übergangsetage
EERH Elektroerhitzer
ENTF Entfeuchter
ERH Erhitzer
ERK Entrauchungsklappe
ES Etage symmetrisch
ESK Entspannungsklappe
FBDL Fußbodendurchlass
FI Filter
FR Fühlerrahmen
G Gitterausschnitt
GI Gitter allgemein
HS Hosenstück
IRB Irisblende
JKL Jalousieklappe
KGI Kanalgitter
KL Klappe
KON Kondensator
KR2 Kombirahmen 2-fach
KR3 Kombirahmen 3-fach
KRA Krümmer-Abzweig
KSD Kulissenschalldämpfer
KUE Kühler
KWT Kreuzstromwärmetauscher

LEER Leerteil
LDL Lamellendurchlass
L Luftleitung
LOB Lochblende
LT Luftleitungsteil
LWS Luft-/Wassersystem
MFE Multifunktionseinheit
MK Mischkammer
NUE Nennweitenübergang
NUE Nennweitenübergang
O Ovalkanal
OA ovaler Rohrübergang  

asymmetrisch
OBA ovaler Bogenübergang
OBS Ovalbogen
ODM ovale Doppelmuffe
ODN ovaler Doppelnippel
OEA ovale Übergangsetage
OES ovale Etage
OHS ovales Hosenstück
OS ovaler Rohrübergang 

symmetrisch
OSU ovaler Stutzen
OTA ovaler Abzweig exzentrisch
OTD ovaler Doppelabzweig
OTG ovaler Abzweig
OUA ovaler Übergang 

exzentrisch
OUS ovale Reduzierung
OWA ovaler Winkelübergang
OWS ovaler Winkel
QLDL Quellluftdurchlass
R Rohr
RA Rohrübergang asymmetrisch
RBA runder Bogenübergang
RBS Rohrbogen
RBSS Rohrsegmentbogen
RDL Rohrdurchlass
RDM runde Doppelmuffe
RDN runder Doppelnippel
REA runde Übergangsetage
RES runde Etage
RGI Rohrgitter
RGJK Regeljalousieklappe
RHS rundes Hosenstück
RJK Rückschlagjalousieklappe
RK Regelklappe
RS Rohrübergang symmetrisch
RSD Rohrschalldämpfer
RSK Rückschlagklappe
RSU runder Stutzen

RTA runder Abzweig exzentrisch
RTD runder Doppelabzweig
RTG runder Abzweig
RUA runder Übergang exzentrisch
RUS Reduzierung
RVEN Rohrventilator
RWA runder Winkelübergang
RWS runder Winkel
RWT Rotationswärmetauscher
S Stutzen
SCH Schieber
SD Schalldämpfer
SDBEF Dampfbefeuchter
SDL Schlitzdurchlass
SGR Strömungsgleichrichter
SPBEF Sprühbefeuchter
STDL Stufendurchlass
STRA Netzausgang
STRE Netzeingang
STS Segeltuchstutzen
STW Stirnwand
SU Kanalstutzen
TA T-Stück schräg
TD Doppelabzweig
TG Abzweig
TRAF Tropfenabscheider
TV Tellerventil
UA Übergang asymmetrisch
UESK Überströmklappe
US Übergang symmetrisch
USK Umschaltklappe
VDBEF Rieselbefeuchter
VEN Ventilator
VER Verteiler
VERD Verdampfer
VK Verteilkammer
VSR Volumenstromregler
VSRK Volumenstromregler 

konstant
VSRV Volumenstromregler 

variabel
WA Winkelübergang
WS Winkel symmetrisch
WSG Wetterschutzgitter / 

Deflektor / 
Freistehender Luftschacht

WT Wärmetauscher allgemein
WWD Weitwurfdüse
ZEG Lüftungsgerät

Lüftungstechnik - Abkürzungen

Zuluft (ZUL)

Abluft (ABL)

Außenluft (AUL)

Fortluft (FOL)

Umluft (UML)

Abluft Fett (ABL-F)

Abluft Sonstige (ABL-So)

Abluft Spülküchen (ABL-Fo)

Außenluft RDA (AUL-RDA)

Fortluft RDA (FOL-RDA)

Lüftung - Systemklassen

Drallauslass Zu-/Abluft 400x16

Drallauslass Zu-/Abluft 600x24

Schlitzschiene 900 mm

Kanalschalldämpfer

Rohrschalldämpfer Ø160 mm; Ø200 mm; Ø250 mm

Volumenstromregler rund konstant 

Ansaugbogen rund

Überströmpfeil - Zuluft

Drallauslass Zuluft 500x24

Außenluft
Fortluft

Legende

RU Teilnetzende - ausströmend

Drosselklappe Ø100 mm; Ø125 mm; Ø140 mm; Ø160 mm; Ø200 mm; Ø250 mm

RE Durchlassgitter - ausströmend
RE Durchlassgitter - einströmend
Tellerventil - ein-/ausströmend

Volumenstromregler eckig konstant

Elektr. Volumenstromregler

Natriumthiosulfatanlage - Natriumthiosulfatbehälter

JK Jalousieklappe - Standard

Brandschutzklappe eckig

Brandschutzklappe rund

Zuluft
Abluft

Nachheizregister

RE Wetterschutzgitter - ausströmend
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Anpassung 
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erforderlich

Niedrige Raumhöhe 
für Backoffice 
erforderlich
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