
VL Revit Türliste: Holztüren

Stand: 02.06.2026
Bauteil Ebene Türnummer In Raum: Name Aus Raum: Name Türtyp Rohbaubreite Rohbauhöhe GG_b_licht GG_h_licht Schwelle/BrüstungAnzahl der flügelAnschlagart Tür-Konfiguration Seitenteil von BS LinksSeitenteil von BS RechtsOberlicht Notausgang GG_WiderstandsklasseFeuchtraumtür FeuerwiderstandsklasseAufschaltung BMA/BMZzus. Deckenrauchmelder bei Sturzhöhe >+1,0mSchalldämmmaß RWandart BS/BGS Wandstärke roh [mm]Wandanschluss BS/BGS Maulweite Türblatt Material Falz einfach (alle) /stumpf (s) / Dünnfalz (D) / Dickfalz (Di) Türblatt Oberfläche Türblatt Farbe Türblatt Füllung Türblatt Glasanforderung Unterschnitt [mm]Dichtung Absenkbare Bodendichtungzus. Türaustattung BeanspruchungsklasseKlimaklasse Zarge Material Zarge Farbe Zargenart Öffnungsradius Beschlag Gangflügel Beschlag Stehflügel Drückerhöhe Tür mit WärmedämmungPanikfunktion E/D/B/CBänder Material Schließer Feststelleinrichtung Türstopper Boden/Wand Zylinder Schloss 
BT-E1 UG OKFF K1-250_T01 633-09-01-K1-250 ZBV 633-09-01-K1-160 TRH B RÖ 0,6 0,6 0,484 0,52 0,7 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - -   - STB/STB 0,115 PU/- 0,13 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - - II ST RAL 7022 gem. Bemusterung EZ mind. 90° DR/KN -/- - ES - PZ FR 
BT-E1 UG OKFF K1_160_T02 633-09-01-K1-160 TRH B 633-09-01-K1-140 Vorraum H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,145 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 NA - T30-RS - - - STB/STB 0,25 PU/PU 0,28 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 B ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 UG OKFF K1_170_T01 633-09-01-K1-170 Flur 2 633-09-01-K1-230 Pumi H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - MW/MW 0,175 PU/AN 0,19 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 UG OKFF K1_170_T02 633-09-01-K1-170 Flur 2 633-09-01-K1-200 Sanitär Inkl. H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - STB/STB 0,25 PU/FL 0,23 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 0,85 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 UG OKFF K1_180_T01 633-09-01-K1-180 Vorr. WC H 633-09-01-K1-170 Flur 2 H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - STB/STB 0,25 FL/PU 0,23 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 UG OKFF K1_180_T02 633-09-01-K1-180 Vorr. WC H 633-09-01-K1-190 WC H H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - STB/STB 0,25 FL/FL 0,23 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E1 UG OKFF K1_210_T01 633-09-01-K1-210 Vorr. WC D 633-09-01-K1-170 Flur 2 H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - STB/STB 0,25 FL/FL 0,23 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 UG OKFF K1_210_T02 633-09-01-K1-210 Vorr. WC D 633-09-01-K1-220 WC D H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - STB/STB 0,25 FL/FL 0,23 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 EG OKFF EG_150_T01 633-09-01-EG-150 Forum/Mensa 633-09-01-EG-200 EDV H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - T90-RS - - R'w ≥ 32 dB MW/MW 0,175 PU/AN 0,19 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 EG OKFF EG_150_T02 633-09-01-EG-150 Forum/Mensa 633-09-01-EG-210 ELT H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - T90-RS - - R'w ≥ 32 dB MW/MW 0,175 PU/AN 0,19 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 EG OKFF EG_240_T01 633-09-01-EG-240 Warme + Kalte Küche 633-09-01-EG-230 Spülküche H 1,135 2,135 1,019 2,095 -0,18 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Nassraum - - - - GK/GK 0,30 FL/FL 0,33 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Hartschaum Glasausschnitt, eckig - dreiseitig umlaufend - - E II ES RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Bodenstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_240_T02 633-09-01-EG-240 Warme + Kalte Küche 633-09-01-EG-360 Flur Kü. H 1,135 2,135 1,044 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Nassraum - - - - MW/MW 0,15 FL/FL 0,18 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Hartschaum Glasausschnitt, eckig - dreiseitig umlaufend - - E II ES RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_250_T01 633-09-01-EG-250 Nassm. 633-09-01-EG-260 Anlieferung H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Nassraum - - - - MW/MW 0,24 FL/FL 0,27 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Hartschaum - - dreiseitig umlaufend - - E II ES RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_280_T01 633-09-01-EG-280 Flur 633-09-01-EG-360 Flur Kü. H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Nassraum - - - - MW/MW 0,15 PU/FL 0,18 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Hartschaum - - dreiseitig umlaufend - - E II ES RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_290_T01 633-09-01-EG-290 UK D 633-09-01-EG-280 Flur H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - - - - - GK/GK 0,10 AN/AN 0,10 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_300_T01 633-09-01-EG-300 Wasch D 633-09-01-EG-290 UK D H 0,76 2,135 0,644 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,10 AN/AN 0,10 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E1 EG OKFF EG_310_T01 633-09-01-EG-310 WC D 633-09-01-EG-300 Wasch D H 0,76 2,135 0,644 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,10 AN/AN 0,10 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper WC FR 
BT-E1 EG OKFF EG_330_T01 633-09-01-EG-330 UK H 633-09-01-EG-280 Flur H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - - - GK/GK 0,10 AN/AN 0,10 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_340_T01 633-09-01-EG-340 Wasch H 633-09-01-EG-330 UK H H 0,76 2,135 0,644 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,10 AN/AN 0,10 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E1 EG OKFF EG_350_T01 633-09-01-EG-350 WC H 633-09-01-EG-340 Wasch H H 0,76 2,135 0,644 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,225 FL/AN 0,24 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper WC FR 
BT-E1 EG OKFF EG_370_T01 633-09-01-EG-370 Werkraum HM 633-09-01-EG-400 Flur 1 H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,115 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - T30-RS - - - MW/MW 0,15 PU/PU 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 EG OKFF EG_520_T01 633-09-01-EG-520 Ausgabe 633-09-01-EG-510 Kiosk H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Nassraum - - - - MW/MW 0,24 PU/PU 0,27 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Hartschaum Glasausschnitt, eckig - dreiseitig umlaufend - - E II ES RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_540_T01 633-09-01-EG-540 Lager Food 633-09-01-EG-360 Flur Kü. H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Nassraum - - - - STB/STB 0,20 PU/FL 0,23 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Hartschaum - - dreiseitig umlaufend - - E II ES RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Bodenstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_570_T01 633-09-01-EG-570 Lg. Non Food 633-09-01-EG-360 Flur Kü. H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Nassraum - - - - MW/MW 0,115 PU/FL 0,145 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Hartschaum - - dreiseitig umlaufend - - E II ES RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Bodenstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_580_T01 633-09-01-EG-580 PuMi 633-09-01-EG-360 Flur Kü. H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,145 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Nassraum - - - - MW/MW 0,115 AN/AN 0,115 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Hartschaum - - dreiseitig umlaufend - - E II ES RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_590_T01 633-09-01-EG-590 PuMi allgemein 633-09-01-EG-400 Flur 1 H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,11 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - MW/MW 0,15 AN/PU 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 EG OKFF EG_600_T01 633-09-01-EG-600 Arbeitsgeräte 633-09-01-EG-400 Flur 1 H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,115 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - - R'w ≥ 32 dB MW/MW 0,15 PU/PU 0,18 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 1.OG OKFF O1_150_T01 633-09-01-O1-150 Material 633-09-01-O1-440 Flur 3 H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - - - GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ (3-fach Verriegelung) FR 
BT-E2 1.OG OKFF O1_160_T01 633-09-01-O1-160 Material 633-09-01-O1-420 Flur 2 H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - - - GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ (3-fach Verriegelung) FR 
BT-E2 1.OG OKFF O1_170_T02 633-09-01-O1-170 Flur 1 633-09-01-O1-110 EDV H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - T90-RS - - R'w ≥ 32 dB MW/MW 0,15 PU/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 1.OG OKFF O1_170_T03 633-09-01-O1-170 Flur 1 633-09-01-O1-120 ELT H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - T90-RS - - R'w ≥ 32 dB MW/MW 0,15 PU/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 1.OG OKFF O1_210_T01 633-09-01-O1-210 Vorr. H 633-09-01-O1-250 Cluster Mitte B H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 FL/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 1.OG OKFF O1_220_T02 633-09-01-O1-220 WC H 633-09-01-O1-210 Vorr. H H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 FL/FL 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 1.OG OKFF O1_230_T01 633-09-01-O1-230 Vorr. D 633-09-01-O1-250 Cluster Mitte B H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 FL/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 1.OG OKFF O1_240_T01 633-09-01-O1-240 WC D 633-09-01-O1-230 Vorr. D H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 FL/FL 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 1.OG OKFF O1_390_T01 633-09-01-O1-390 TRH C 633-09-01-O1-410 Pumi H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum T30-RS - - - STB/STB 0,25 FL/AN 0,265 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 1.OG OKFF O1_440_T02 633-09-01-O1-440 Flur 3 633-09-01-O1-140 Beh. WC H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - MW/MW 0,15 PU/PU 0,18 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 0,85 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 1.OG OKFF O1_470_T01 633-09-01-O1-470 Vorr. H 633-09-01-O1-460 Cluster Mitte A H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 FL/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 1.OG OKFF O1_480_T01 633-09-01-O1-480 WC H 633-09-01-O1-470 Vorr. H H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 FL/FL 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E1 1.OG OKFF O1_490_T01 633-09-01-O1-490 Vorr. D 633-09-01-O1-460 Cluster Mitte A H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 FL/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper WC FR 
BT-E1 1.OG OKFF O1_500_T01 633-09-01-O1-500 WC D 633-09-01-O1-490 Vorr. D H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 FL/FL 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 2.OG OKFF O2_150_T01 633-09-01-O2-150 Material 633-09-01-O2-440 Flur 3 H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - - - GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ (3-fach Verriegelung) FR 
BT-E2 2.OG OKFF O2_160_T01 633-09-01-O2-160 Material 633-09-01-O2-420 Flur 2 H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - - - - - GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ (3-fach Verriegelung) FR 
BT-E2 2.OG OKFF O2_170_T02 633-09-01-O2-170 Flur 1 633-09-01-O2-110 EDV H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - T90-RS - - R'w ≥ 32 dB MW/MW 0,15 PU/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 2.OG OKFF O2_170_T03 633-09-01-O2-170 Flur 1 633-09-01-O2-120 ELT H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - T90-RS - - R'w ≥ 32 dB MW/MW 0,15 PU/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 2.OG OKFF O2_210_T01 633-09-01-O2-210 Vorr. H 633-09-01-O2-250 Cluster Mitte D H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 FL/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 2.OG OKFF O2_220_T02 633-09-01-O2-220 WC H 633-09-01-O2-210 Vorr. H H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 GK/GK 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 2.OG OKFF O2_230_T01 633-09-01-O2-230 Vorr. D 633-09-01-O2-250 Cluster Mitte D H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 FL/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 2.OG OKFF O2_240_T01 633-09-01-O2-240 WC D 633-09-01-O2-230 Vorr. D H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 FL/FL 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 2.OG OKFF O2_390_T01 633-09-01-O2-390 TRH C 633-09-01-O2-410 PuMi H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,11 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum T30-RS - - - STB/STB 0,25 PU/AN 0,265 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 1035 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 2.OG OKFF O2_440_T01 633-09-01-O2-440 Flur 3 633-09-01-O2-140 Beh. WC H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - MW/MW 0,15 PU/FL 0,18 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 0,85 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 2.OG OKFF O2_470_T01 633-09-01-O2-470 Vorr. H 633-09-01-O2-460 Cluster Mitte C H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 FL/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 2.OG OKFF O2_480_T01 633-09-01-O2-480 WC H 633-09-01-O2-470 Vorr. H H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 FL/FL 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E1 2.OG OKFF O2_490_T01 633-09-01-O2-490 Vorr. D 633-09-01-O2-460 Cluster Mitte C H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 FL/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E1 2.OG OKFF O2_500_T01 633-09-01-O2-500 WC D 633-09-01-O2-490 Vorr. D H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 FL/FL 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 3.OG OKFF O3_150_T01 633-09-01-O3-150 Beh. WC 633-09-01-O3-140 PuMi H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum T90-RS - - - MW/MW 0,15 FL/FL 0,18 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 3.OG OKFF O3_160_T01 633-09-01-O3-160 Material 633-09-01-O3-170 Flur 1 H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - - - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 3.OG OKFF O3_170_T02 633-09-01-O3-170 Flur 1 633-09-01-O3-110 Material + I-Pad-Laderaum H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - T90-RS - - R'w ≥ 32 dB MW/MW 0,15 PU/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ (3-fach Verriegelung) FR 
BT-E2 3.OG OKFF O3_170_T03 633-09-01-O3-170 Flur 1 633-09-01-O3-120 ELT H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - T90-RS - - R'w ≥ 32 dB MW/MW 0,15 PU/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 3.OG OKFF O3_170_T04 633-09-01-O3-170 Flur 1 633-09-01-O3-150 Beh. WC H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 AN/FL 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 0,85 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 3.OG OKFF O3_210_T01 633-09-01-O3-210 Vorr. H 633-09-01-O3-250 Cluster Mitte E H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 FL/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 3.OG OKFF O3_220_T02 633-09-01-O3-220 WC H 633-09-01-O3-210 Vorr. H H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 FL/FL 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 3.OG OKFF O3_230_T01 633-09-01-O3-230 Vorr. D 633-09-01-O3-250 Cluster Mitte E H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,15 AN/FL 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 3.OG OKFF O3_240_T01 633-09-01-O3-240 WC D 633-09-01-O3-230 Vorr. D H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,125 FL/FL 0,155 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 4.OG OKFF O4_30_T01 633-09-01-O4-30 Hauswirtschaft 633-09-01-O4-40 Hauswirtschaft (Lehrküche) H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_50_T01 633-09-01-O4-50 Biologie/Physik 633-09-01-O4-60 Biologie/Physik H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - T30-RS - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper - FA 
BT-E2 4.OG OKFF O4_70_T01 633-09-01-O4-70 Flur 1 633-09-01-O4-50 Biologie/Physik H 1,01 2,26 0,874 2,185 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - T30-RS - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_70_T02 633-09-01-O4-70 Flur 1 633-09-01-O4-60 Biologie/Physik H 1,01 2,26 0,874 2,185 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_70_T03 633-09-01-O4-70 Flur 1 633-09-01-O4-110 ZBV H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - T90-RS - - - MW/MW 0,15 PU/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Bodenstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_70_T04 633-09-01-O4-70 Flur 1 633-09-01-O4-120 ELT H 1,01 2,135 0,894 2,095 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - T90-RS - - - MW/MW 0,15 PU/AN 0,165 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_70_T05 633-09-01-O4-70 Flur 1 633-09-01-O4-140 Biologie/Physik H 1,01 2,26 0,874 2,185 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_150_T01 633-09-01-O4-150 Biologie/Physik 633-09-01-O4-140 Biologie/Physik H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - - - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper - FA 
BT-E2 4.OG OKFF O4_160_T01 633-09-01-O4-160 Biologie/Physik 633-09-01-O4-150 Biologie/Physik H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - T30-RS - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper - FA 
BT-E2 4.OG OKFF O4_170_T06 633-09-01-O4-170 Flur 2 633-09-01-O4-150 Biologie/Physik H 1,01 2,26 0,874 2,185 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - T30-RS - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend ja - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_170_T07 633-09-01-O4-170 Flur 2 633-09-01-O4-160 Biologie/Physik H 1,01 2,26 0,874 2,185 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - - - - R'w ≥ 32 dB GK/GK 0,15 AN/AN 0,15 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_170_T08 633-09-01-O4-170 Flur 2 633-09-01-O4-210 Beh. WC H 1,01 2,26 0,894 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,10 AN/FL 0,115 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° KN/DR -/- 0,85 - ES OTS Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_170_T09 633-09-01-O4-170 Flur 2 633-09-01-O4-230 TRH Zugang Dach H 0,885 2,26 0,699 2,185 -0,14 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - - - - - MW/MW 0,175 PU/AN 0,19 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_180_T01 633-09-01-O4-180 WC D 633-09-01-O4-170 Flur 2 H 0,76 2,26 0,644 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,10 FL/AN 0,115 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper WC FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_190_T01 633-09-01-O4-190 WC H 633-09-01-O4-170 Flur 2 H 0,76 2,26 0,644 2,22 -0,14 DT-1flg DIN-L G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,10 FL/AN 0,115 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/DR -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper WC FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_200_T01 633-09-01-O4-200 PuMi 633-09-01-O4-170 Flur 2 H 0,76 2,26 0,644 2,22 -0,11 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - Feuchtraum - - - - GK/GK 0,10 AN/AN 0,10 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung UZ mind. 90° DR/KN -/- 1,05 - ES - Wandtürstopper PZ FR 
BT-E2 4.OG OKFF O4_230_T01 633-09-01-O4-200 PuMi 633-09-01-O4-230 TRH Zugang Dach RÖ 0,76 0,76 0,644 0,68 0,7 DT-1flg DIN-R G 0 0 0 - - - - - - STB/STB 0,15 Fl/AN 0,18 HO D HPL RAL 7036 gem. Bemusterung Vollspan - - dreiseitig umlaufend - - E II ST RAL 7022 gem. Bemusterung EZ mind. 90° KN/DR -/- - ES - PZ FR

Schließer / Öffner / Begrenzer SchlossTüreigenschaften Bauliche Anforderungen Gebäudekonstruktion Türkonstruktion Türblatt Zarge/Rahmen Beschläge


