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Sauberlaufmatte in ES-
Schmutzfangwanne eingelegt

Terrazzoplatten mit
Bodenheizung RFK 9

Kautschukboden inkl.
Verklebung RFK 9

Kautschukboden ableitend
RFK 9

Fliesen Küche
inkl. Verklebung RFK 11 o. R 10

Fliesen Sanitär
inkl. Verklebung RFK 10 o. R 10b

Anmerkung:
**Boden WS=Terazzoplatten

Epoxidharzbeschichtung R9

1-lagige bitum. Abdichtung,
Kühlzellen

Wasserdichte
Kunstharzbeschichtung R9

Terrazzoplatten ohne
Bodenheizung RFK 9

Sportboden mit Linoleumoberbelag
(Rutschhemmungsbeiwert µ von 0,4 bis 0,6)

Bodentanks nach Angabe ELT (maßstäblich)

LEGENDE Bodenbelag

LEGENDE Symbole

Estrich Scheinfuge

Estrich Bewegungstrennfuge

Gebäudetrennfuge

Fliesen-/ Plattenverlegeursprung/ -richtung

Taktiles Leitsystem

Bodenmarkierung Freihaltefläche

BA Bodenablauf
RFK 10

RFK 9
Rutschfestigkeitswechsel

RutschfestigkeitsklasseRFK

Kautschukboden inkl.
Verklebung mit besonderen
Anforderungen (gem. Detail)

nur Linoleumoberbelag wie Sportboden

Kautschukboden inkl. Verklebung
mit Bodenheizung RFK 9

SoSchu_A        Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz aussenliegend

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

BS_I                Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
Verd_IBS_I      Motorischer Antrieb f. Verdunklung
Vorh_S            Vorhangschiene

Bodenbeläge
KK: Kautschuk
FK: Fliesen Küche
Fwc: Fliesen WC
EP: Epoxidharz
SB: Sportboden
B.--: Rohboden
HB_KK: Hohlraumboden/ Kautschuk
SLM: Sauberlaufmatte
WS: Werkstein

Deckenbeläge
GK: Gipskartonplatte Gelocht
GK: Gipskartonplatte glatt
HW: Holzwolle
LD: Lüftungsdecke

Boden- und Deckenqualität

M                     Motorisch gesteuert

Terrazzo TRH EG

Wildenbrochstraße

Europastrasse

H
ohenzollernstraße

Am Schalker Verein

N
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Rohdeckensprung
bzw.
Rohfussbodensprung

RDS
bzw.
RFS

±0,00

Fertighöhe

Rohhöhe

OK Fertigfußboden

±0,00

-0,20

-0,00 OK Rohfußboden

±0,00 OK Fertigfußboden
-0,00 OK Rohfußboden

Vorderkante/ Aussenkante
z.B. FertigdeckeVK/AK Text

Schnitt
A-AA-A

Ansicht
A-01A-01

±0,00

-0,20

Fertigdeckensprung
bzw.
Fertigfussbodensprung

FDS
bzw.
FFS

±0,00

-0,20

UKRD -0.00
UKFD -0.10

Stahlbeton

Mauerwerk

Leichtbau
Brandwandqualität

Schraffuren

Legende
Linien

Hauptachsen

Nebenachsen

Grundstücksgrenze

Verdeckt

Überkopf
Dämmung hart

T90/RS

RS 

I90 

FSV-F90 

Türhöhen gelten von OKFF
bis UK Rohsturz

Fensterhöhen gelten von
OK Rohbrüstung bis UK Rohsturz

Brüstungshöhen gelten von
OKFF bis OK Rohbrüstung

Dämmung weich

Leichtbau

Leichtbau F90 (fb)

Leichtbau F30 (fh)

Hinweise:

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft.
Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig.
Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept!

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Bodendurchbruch
Aufzugsschacht

BD

Decken- BodendurchbruchDD

Tür feuerhemmend,
dicht- und selbstschließend (fh)

Tür feuerhemmend
und rauchdicht (fh-rd)

Tür dichtschließend

Tür feuerbeständig,
dichtschließend (fb)

T30

T30/RS

dt

T90

Tür feuerbeständig
und rauchdicht (fb-rd)

Tür rauchdicht (rd)

Schachttür feuerbeständig,
dichtschließend

Brandschutzvorhänge im
Verlauf von Brandabschnitten

Brandwand

Bauart einer Brandwand

feuerbeständig in Bauart
einer Brandwand

feuerbeständig (fb)

feuerhemmend (fh)

Fluchtwegrichtung

AUT.
 
TFA

OKFF
 
OKRF

Elt.-Autom. Öffner

Türfeststellanlage

Oberkante Fertigfußboden

Oberkante Rohfußboden

BRH

OL

NA

RA

FL

Brüstungshöhe

Oberlicht

Notausgang

Rauchableitungsöffnung

Feuerlöscher

BW

BA-BW

fb/BW

F90

F30

    FL

Raumstempel
Bewegungsraum für
mobilitätseingeschränkte Personen
1,50m / 1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren
1,80m x 1,80m nach > 15,0m

Wanddurchbruch
Schematische Darstellung

WD

BD

DD / BD

WD

/BD

Brandwand / Bauart
einer Brandwand

Alle Vorsatzschalen und Installationswände mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen.
Diese sind im vorliegenden Plan gesondert beschriftet.
Alle anderen Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion
der AHD also i.d.R. 180mm über UKF der AHD enden.

E0-01

Raumname

NGF: 10,00 m2
LRH: 3,00m

Raumbezeichnung

Ebene-  Raumnummer

Nettoraumfläche
Lichte Raumhöhe

F90

F30

BW

BB: B.01
DB: D.01

OK Fertigfussboden
OK Rohboden

Bodenbelag
Deckenbelag

±0.00
-0.15

INDEX ÄNDERUNG DATUM BEARBEITER

1

2

3

4

5

6

7

8

a 20.06.2024 WS Taktiles Leitsystem, Terrazzoplatten Verlegeursprung, Bodentanks angepasst

b 12.07.2024 WSStatusänderung

c 11.10.2024 WSsiehe Änderungswolke, Statusänderung

d 31.01.2025 nvLegende, Statusänderung

e 07.05.2025 twsiehe Indexwolken, Statusänderung

BAUFREI

6,00 %

6,00 %

6,00 %
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W08.03

W11.01
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15 N 10

+4°C
CC NK
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Gassenschal, schwenkbar
ca. 100x360 cm

schwarz

Gassenschal
ca. 100x360 cm

schwarz

Gassenschal, schwenkbar
ca. 100x360 cm

schwarz

Gassenschal, schwenkbar
ca. 100x360 cm

schwarz

Gassenschal
ca. 100x360 cm

schwarz

Gassenschal, schwenkbar
ca. 100x360 cm

schwarz

Lautsprecher
UK = 1,6 m OKFB

Lautsprecher Center

2xTyp 03
h=3,5m/2,5m

Handseilwinde
Hintergrundschiene

2.
00

1.
0119" Schrank

600x800, 22HE

Typ 01 Typ 01 Typ 01Typ 01

BR-Kanal

Winkelrack Mobil
600x600, 16HE

UV-Bühne

Steigeschacht für Leerrohre
Steigleiter bauseits

Leitungsweg
Bühnentechnik

Bodentank
bauseits
MT 09Touch-Panel

Lautsprecher SUB
(unterhalb Bühne)

Lautsprecher SUB
(unterhalb Bühne)

Hauptvorhang
ca. 1200x410 cm

schwarz
Sichtschutzblende Vorhangschiene

bauseits

Touch-Panel
Extron UP-Gehäuse gem. Wandqualität

in Absprache Fachplanung vorsehen

Hauptvorhang
ca. 1200x410 cm

schwarz

Leinwand, motorisch
ca. 500x400 cm

Kasten 520x203x203 cm

Typ 02 Typ 02 Typ 02 Typ 02 Typ 02

Typ 03Typ 03Typ 03 Typ 03

2xTyp 03
h=3,5m/2,5m

Typ 04Typ 04

Typ 06 Typ 06

Typ 06 Typ 06 Typ 06 Typ 06

Typ 05 Typ 05 Typ 05 Typ 05
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Typ 07Typ 07
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geschaltet
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3 Ansicht Achse 05
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BWBW
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ø 0,40
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0,30x0,300,30x0,300,30x0,30
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ø 0,45 ø 0,40

ø 0,40
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Unterhalb der Bühne

Unterhalb der Bühne

F 
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F 30
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notwendiger Flur
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mind. 1.20m i.Li.
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taktiles Leitsystem

Entspannungsgarten

Kunsthof/Färbergarten

6,00% Rampe, Stahlbau

StB-Konsole
30/30/25

UK +4,38

StB-Konsole
30/30/25
UK +4,38

Außen-
wasserhahn
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Rückstauschleife,
Ausführung im
Außenschrank,
B/H/T 806/1400/
335mm
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E00-DA

6,00% Rampe, Stahlbau

Türunter-
schnitt
15mm
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Streitschlichter
BB: KK
DB: HW

E0.113
--
--

LRH: 3,25 m
NGF: 21,71 m2

NR-Aula Sammlung
BB: HB_KK
DB: GK glatt

E0.107
--
--

LRH: 2,75 m
NGF: 14,32 m2

NR-Aula Sammlung
BB: HB_KK
DB: GK

E0.110
--
--

LRH: 2,75 m
NGF: 36,01 m2

Garderobe
BB: WS
DB: GK glatt

E0.04
--
--

LRH: 3,00 m
NGF: 9,55 m2

Hausm. Werkst.
BB: EP
DB: GK glatt

E0.111
--
--

LRH: 3,10 m
NGF: 47,44 m2

Atelier
BB: KK
DB: HW

E0.81
--
--

LRH: 3,40 m
NGF: 107,00 m2

Aula
BB: WS
DB: GK

E0.03
--
--

LRH: 3,85 m
NGF: 420,93 m2

Speiseraum
BB: WS
DB: HW

E0.05
--
--

LRH: 3,80 m
NGF: 426,94 m2

NR-Aula Backstage
BB: HB_KK
DB: GK glatt

E0.109
--
--

LRH: 2,75 m
NGF: 35,94 m2

Bühne
BB: HB_KK
DB: D.--

E0.108
--
--

LRH: 4,15 m
NGF: 87,41 m2

Büro
BB: KK
DB: HW

E0.95
--
--

LRH: 3,00 m
NGF: 8,11 m2

Anlieferung
BB: FK
DB: GK glatt

E0.91
--
--

LRH: 3,00 m
NGF: 7,62 m2

Müllraum
BB: FK
DB: GK glatt

E0.90
--
--

LRH: 3,00 m
NGF: 6,70 m2

Trockenlager
BB: FK
DB: GK glatt

E0.85
--
--

LRH: 3,00 m
NGF: 8,90 m2

Flur
BB: FK
DB: GK glatt

E0.94
--
--

LRH: 3,00 m
NGF: 25,07 m2

Behälterlager
BB: FK
DB: GK glatt

E0.101
--
--

LRH: 3,10 m
NGF: 4,90 m2

Flur
BB: FK
DB: GK glatt

E0.103a
--
--

LRH: 3,00 m
NGF: 15,05 m2

Vorbereitung
BB: FK
DB: LD

E0.96
--
--

LRH: 3,10 m
NGF: 7,91 m2

Prod. Regenerierung
BB: FK
DB: LD

E0.98
--
--

LRH: 3,10 m
NGF: 29,37 m2

Außentreppe T6
BB: B.--
DB: D.--

B0.07a
--
--

LRH: 3,41 m
NGF: 30,76 m2

Kulturblvd.
BB: WS
DB: HW

E0.06
--
--

LRH: 3,25 m
NGF: 339,41 m2

Kulturblvd.
Versammlungsstätte
BB: WS
DB: HW

E0.06a
--
--

LRH: 3,25 m
NGF: 122,28 m2

Spülküche
BB: FK
DB: LD

E0.104
--
--

LRH: 3,00 m
NGF: 20,12 m2

NSHV
BB: KK
DB: D.--

E0.102
--
--

LRH: 4,85 m
NGF: 7,66 m2

Technik Kälte Fett
BB: SONST.
DB: GK glatt

E0.105
--
--

LRH: 3,00 m
NGF: 8,05 m2

Kalte Küche
BB: FK
DB: LD

E0.97
--
--

LRH: 3,10 m
NGF: 18,54 m2

Flur
BB: WS
DB: HW

E0.73a --
--

LRH: 3,25 m
NGF: 39,46 m2

Kühlzelle
BB: B.--
DB: D.--

E0.86
--
--

LRH: 4,40 m
NGF: 38,81 m2

Speiseausgabe
BB: FK
DB: HW/LD

E0.99
--
--

LRH: 3,40/3,10
NGF: 57,85 m2

BMUZ
BB: EP
DB: GK glatt

E0.147
--
--

LRH: 2,75 m
NGF: 2,67 m2
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BRH 0,60
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BRH 1,30BRH 2,70
BRH 0,60
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Zwischenpodest
mind. 1.20m i.Li.

T1 - 7 STG 159/29
Li. Breite ≥ 1,20m

Hauptpodest
mind. 1.20m i.Li.

T2 - 13 STG 16/29
Li. Breite ≥ 1,20m

T3 - 13 STG 16/29
Li. Breite ≥ 1,20m

REV

REV

REVI-Klappe im
Hohlboden

REV

REV

REV

REV

T6

vertikale Dehnungsfugen im Abstand max.12m
mäandrierend gem. Klinkerfassade zu setzen

vertikale Dehnungsfugen im Abstand max.12m
mäandrierend gem. Klinkerfassade zu setzen

natürliche Rauchabzugsanlage,
mit insgesamt mind. 3,0 m²
aerodyn. freien Querschnitt.
Verkabelung mit Funktionserhalt
und battieriegepuffert.
Steuergerät in Hausmeiterraum,
Auslösung über Druckknopfmelder
in Hausmeisterraum und/oder automatisch bei
Detektion Rauchmelder/BMZ.
Nicht für Lüftungsfunktion zu nutzen.

erf. aerodyn. Querschnitt Gesamt:
mind. 3,0 m²/6 Stk. je Türoberlicht
mind. 0,5 m² aerodyn. Querschnitt

N
R

A
-Lam

ellenfenster erf . aerodyn.

freier Q
uerschnitt m

ind . 0,75 m
²,

E
inbruchsichereitsklasse R

C
2

N
R

A
-Flügel, erf. aerodyn. freier

Q
uerschnitt G

esam
t :

m
ind. 3,0 m

²/3 S
tk. je Türoberlicht

m
ind. 0,5 m

² aerodyn. Q
uerschnitt

N
achström

ung :

ca. 2,90 m
²

Taster für die Verwendung
innenliegender Blendschutz

N
achström

ung :

ca. 3,10 m
²

N
achström

ung :

ca. 2,90 m
²

N
achström

ung :

ca. 3,10 m
²

N
R

A
-Flügel, erf. aerodyn. freier

Q
uerschnitt G

esam
t :

m
ind. 3,0 m

²/3 S
tk. je Türoberlicht

m
ind. 0,5 m

² aerodyn. Q
uerschnitt

N
R

A
-Flügel, erf. aerodyn. freier

Q
uerschnitt G

esam
t :

m
ind. 3,0 m

²/3 S
tk. je Türoberlicht

m
ind. 0,5 m

² aerodyn. Q
uerschnitt

N
R

A
-Lam

ellenfenster erf . aerodyn.

freier Q
uerschnitt m

ind . 0,75 m
²,

E
inbruchsichereitsklasse R

C
2

N
ac

hs
tr

öm
un

g:
ca

. 2
,3

7 
m

²
je

 T
ür

bl
at

t

N
ac

hs
tr

öm
un

g:
ca

. 2
,3

7 
m

²
je

 T
ür

bl
at

t

N
ac

hs
tr

öm
un

g:
ca

. 2
,3

7 
m

²
je

 T
ür

bl
at

t

N
ac

hs
tr

öm
un

g:
ca

. 2
,3

7 
m

²
je

 T
ür

bl
at

t

Flur
BB: KK
DB: GK glatt

E0.106
--
--

LRH: 3,45 m
NGF: 56,98 m2

Putzmittel
BB: FK
DB: GK glatt

E0.100
--
--

LRH: 3,10 m
NGF: 3,67 m2

Geschirr- rückgabe
BB: FK
DB: HW

E0.103 --
--

LRH: 3,40 m
NGF: 10,35 m2
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