
--  

--  

3,40  m 

70,20  m2 

Sekretariat

E0.134

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

33,26  m2 

Aktenraum

E0.136

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

22,44  m2 

Schulleitung

E0.133

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

23,10  m2 

Stellv. Schulleitung

E0.131

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

22,87  m2 

Schulleit. Besp.

E0.132

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

18,62  m2 

Stundenplan

E0.130

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

22,87  m2 

Didakt. Schulleit.

E0.129

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

16,13  m2 

Berufsberat.

E0.127

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

17,55  m2 

Sprechz. Eltern

E0.126

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

191,45  m2 

Lehrerzimmer

E0.138

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

15,43  m2 

Kopierraum

E0.137

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,80  m 

11,44  m2 

NSHV

E0.122

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

21,71  m2 

Streitschlichter

E0.113

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

12,50  m2 

Schülervert.

E0.114

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

12,42  m2 

Schülerzeitung

E0.115

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

7,63  m2 

WC BF

E0.119

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

12,25  m2 

WC H

E0.120b

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,80  m 

22,14  m2 

Stuhllager

E0.118

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

13,11  m2 

SRVUntervert.1

E0.141

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

2,75  m 

14,32  m2 

NR-Aula Sammlung

E0.107

BB: HB_KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

2,75  m 

36,01  m2 

NR-Aula Sammlung

E0.110

BB: HB_KK
DB: GK

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

12,86  m2 

SRV-Untervert.2

E0.08

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

14,24  m2 

Hausmeister

E0.146

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

9,55  m2 

Garderobe

E0.04

BB: WS
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

47,44  m2 

Hausm. Werkst.

E0.111

BB: EP
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

74,58  m2 

Musikraum

E0.11

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

72,32  m2 

Musikraum

E0.13

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

71,75  m2 

Kunstraum

E0.14

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

72,46  m2 

Kunstraum

E0.17

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

69,44  m2 

NW Biologie

E0.20

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

69,57  m2 

NW Biologie

E0.22

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

69,34  m2 

NW Physik

E0.23

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

71,13  m2 

NW Physik

E0.25

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

29,83  m2 

Sammlung NW

E0.21

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: --  

--  

3,40  m 

31,16  m2 

Samml. Kunst

E0.16

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

49,38  m2 

Samml. Musik

E0.12

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

31,58  m2 

Sammlung NW

E0.24

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

12,80  m2 

SRV Untervert. 3

E0.18

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,30  m 

91,38  m2 

Chemie

E0.74

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,30  m 

90,86  m2 

Chemie

E0.63

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,30  m 

41,14  m2 

Sammlung NW

E0.64

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,40  m 

82,32  m2 

LA Küche

E0.77

BB: EP
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,40  m 

50,45  m2 

Fernwärme

E0.61

BB: EP
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

77,92  m2 

Informatik

E0.69

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

81,49  m2 

Informatik

E0.70

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

74,49  m2 

Lehrküche 1

E0.66

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

26,91  m2 

Lager Lehrküche 1

E0.65

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

28,91  m2 

Speiseraum Lehrküche 1

E0.67

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

31,92  m2 

Vorbereitung/ Sammlung NW

E0.53

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

33,69  m2 

Vorbereitung/ Sammlung NW

E0.52

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

30,60  m2 

Speiseraum Lehrküche 2

E0.54

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

77,17  m2 

Lehrküche 2

E0.55

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

27,84  m2 

Lager Lehrküche 2

E0.56

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

10,60  m2 

NSHV

E0.48

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

5,05  m 

76,75  m2 

LA Fachräume

E0.35

BB: EP
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

15,98  m2 

SRV Untervert. 4

E0.32

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

7,22  m2 

Reinigung

E0.33

BB: EP
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

19,57  m2 

Wäsche

E0.29

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,40  m 

16,80  m2 

SRV /NSHV

E0.78

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,40  m 

8,78  m2 

Batterieraum

E0.79

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

9,28  m2 

Hausalarm 

E0.77a

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

2,90  m2 

BMZ

E0.76

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

107,00  m2 

Atelier

E0.81

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

5,50  m2 

Umkleide Lehrer

E0.49a

BB: Fwc
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

4,76  m2 

Dusche/WC

E0.50b

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

8,19  m2 

Schaltraum Aufzug

E0.58

BB: EP
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

88,34  m2 

Mehrzweckraum

E0.62

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

24,10  m2 

Umkleide

E0.40a

BB: Fwc
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

10,15  m2 

Dusche

E0.40b

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

3,25  m2 

WC

E0.40c

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

10,15  m2 

Dusche

E0.41b

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

24,10  m2 

Umkleide

E0.41a

BB: Fwc
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

24,10  m2 

Umkleide

E0.39a

BB: Fwc
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

24,10  m2 

Umkleide

E0.38a

BB: B.--
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

24,10  m2 

Umkleide

E0.37a

BB: Fwc
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

24,10  m2 

Umkleide

E0.36a

BB: Fwc
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

10,15  m2 

Dusche

E0.39b

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

10,15  m2 

Dusche

E0.38b

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

10,15  m2 

Dusche

E0.37b

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

10,15  m2 

Dusche

E0.36b

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

3,25  m2 

WC

E0.39c

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

3,25  m2 

WC

E0.38c

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

3,25  m2 

WC

E0.37c

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

3,25  m2 

WC

E0.36c

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

46,05  m2 

Aussengeräte

E0.44

BB: EP
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

8,82  m2 

Flur

E0.28

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

20,40  m2 

Flur

E0.144

BB: WS
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,45  m 

56,98  m2 

Flur

E0.106

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

49,77  m2 

Flur

E0.73

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

12,44  m2 

WC D

E0.68a

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

2,75  m 

35,94  m2 

NR-Aula Backstage

E0.109

BB: HB_KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,15  m 

87,41  m2 

Bühne

E0.108

BB: HB_KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

42,33  m2 

Treppenhaus 2

T2-00

BB: WS
DB: D.--

NGF: 
LRH:

--  

--  

40,18  m2 

Treppenhaus 3

T3-00

BB: WS
DB: D.--

NGF: 
LRH:

--  

--  

3,00  m 

4,76  m2 

Dusche/WC

E0.49b

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

11,33  m2 

WC D

E0.142a

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

6,63  m2 

WC BF

E0.145

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

7,33  m2 

WC BF

E0.72

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

8,11  m2 

Büro

E0.95

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

7,62  m2 

Anlieferung

E0.91

BB: FK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

6,70  m2 

Müllraum

E0.90

BB: FK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

8,90  m2 

Trockenlager

E0.85

BB: FK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

15,94  m2 

Personal- aufenthalt

E0.84

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: --  

--  

3,00  m 

25,07  m2 

Flur

E0.94

BB: FK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

4,47  m2 

Umkleide H

E0.83

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

4,90  m2 

Behälterlager

E0.101

BB: FK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

15,05  m2 

Flur

E0.103a

BB: FK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

7,91  m2 

Vorbereitung

E0.96

BB: FK
DB: LD

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

29,37  m2 

Prod. Regenerierung

E0.98

BB: FK
DB: LD

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

11,03  m2 

Brennofenraum

E0.15

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,75  m 

98,65  m2 

LA Verwaltung

E0.116

BB: EP
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

5,05  m 

102,93  m2 

LA Umkleiden

E0.42

BB: EP
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

35,83  m2 

Turnschuhgang

E0.46a

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

16,56  m2 

Sprechz. Eltern

E0.125

BB: KK
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

60,23  m2 

Flur

E0.57

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

2,31  m2 

S. Bel.

E0.140

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

2,52  m2 

S. Bel.

E0.07

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

4,85  m 

2,61  m2 

S. Bel.

E0.19

BB: KK
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

20,22  m2 

Windfang 2

E0.26

BB: SLM
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

15,80  m2 

WC H

E0.71a

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

5,47  m2 

Umkleide Lehrerinnen

E0.50a

BB: Fwc
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

38,17  m2 

Aktenraum

E0.10

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

75,72  m2 

Lehrmittelraum

E0.09

BB: KK
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

9,49  m2 

Flur

E0.51

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,40  m 

9,51  m2 

Flur

E0.47

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

101,68  m2 

Flur

E0.139

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

55,20  m2 

Flur

E0.117

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

4,56  m2 

Umkleide D

E0.82

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,00  m 

2,11  m2 

Wäsche

E0.88a

BB: Fwc
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

339,41  m2 

Kulturblvd.

E0.06

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

122,28  m2 

Kulturblvd. Versammlungsstätte

E0.06a

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

18,54  m2 

Kalte Küche

E0.97

BB: FK
DB: LD

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

39,46  m2 

Flur

E0.73a

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

4,68  m2 

Aufzug 1

001-0

NGF: 4,68  m2 

Aufzug 2

002-0

NGF: 4,68  m2 

Aufzug 3

003-0

NGF: 

5,13  m2 

Aufzug 4

004-0

NGF: 

--  

--  

4,40  m 

38,81  m2 

Kühlzelle

E0.86

BB: B.--
DB: D.--

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

28,01  m2 

Windfang

E0.01

BB: SLM
DB: GK glatt

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

50,41  m2 

Straßenschuhgang

E0.45

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,10  m 

25,33  m2 

Turnschuhgang

E0.46

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

27,81  m2 

Flur

E0.57a

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

53,20  m2 

Flur

E0.73b

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

--  

--  

3,25  m 

49,66  m2 

Flur

E0.124a

BB: WS
DB: HW

NGF: 
LRH: 

      
      

      

      

1,76 x 2,26  I  T0
T.E00.E0.62-1  I  H

1,76 x 2,26  I  T0
T.E00.E0.62-2  I  H

1,76 x 2,26  I  T0
T.E00.E0.81-1  I  H
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BA

TGA

TGA

TGA

TGA

TGA TGA

TGA

TGA

TGA

TGA

TGA TGA
TGA

TGA

TGA

TGA

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK HK

HK

HK

HK

HK
HK

HK

HK HK

HK

HK

HK

HK

HK HK HK HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK HK

HK

HK

HK

HK

HK HK

HK

HK

HK HK

HK

HK

HK
HK

HK

HK

HK

HK

HK

HK

H
K

HK

HK

TGA

HK

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x170 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x170 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x80

UK+4,55

Verstärkung
80x80

UK+4,55

Verstärkung
80x80 UK+4,55

Verstärkung
80x80 UK+4,55

Verstärkung
80x80

UK+4,55

Verstärkung
80x80

UK+4,55

Verstärkung
80x80 UK+4,55

Verstärkung
80x80 UK+4,55

Verstärkung
80x80 UK+4,55

Verstärkung
80x80 UK+4,55

TGA

TGA

TGA

TGA

BA

BA

Außen-
wasser-
hahn

Außen-
wasserhahn

Außen-
wasserhahn

Außen-
w

asserhahn

TGA

G
ebäudefuge

G
ebäudefuge

G
ebäudefuge

G
ebäudefuge

G
ebäudefuge

G
ebäudefuge

KlappsitzKlappsitz

m
ind. 1.20m

 i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

Fluchtweg über Windfang mind. 2 x 1.20m i.Li.

Fluchtweg mob.Wand mind. 2 x 1.20m i.Li.

Tür m
ind. 1.20m

 i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

notwendiger Flur
mind. 1.50m i.Li.

notwendiger Flur
mind. 1.50m i.Li.

notwendiger Flur
mind. 1.50m i.Li.

notwendiger Flur
mind. 1.50m i.Li.

notw
endiger Flur

m
ind. 1.50m

 i.Li.

notwendiger Flur
mind. 1.50m i.Li.

notwendiger Flur
mind. 1.50m i.Li.

notw
endiger Flur

m
ind. 1.50m

 i.Li.

mind. 1.20m i.Li.mind. 1.20m i.Li.

notwendiger Flur
mind. 1.50m i.Li.

notw
endiger Flur

m
ind. 1.50m

 i.Li.

notw
endiger Flur

m
ind. 1.50m

 i.Li.

notwendiger Flur
mind. 1.50m i.Li.

notw
endiger Flur

m
ind. 1.50m

 i.Li.

notwendiger Flur
mind. 1.50m i.Li.

notw
endiger Flur

m
ind. 1.50m

 i.Li.

mind. 1.20m i.Li.

mind. 1.20m i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

mind. 1.20m i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

mind. 1.20m i.Li. mind. 1.20m i.Li. mind. 1.20m i.Li. mind. 1.20m i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

mind. 0.90m i.Li.

Tür m
ind. 1.20m

 i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

mind. 1.05m i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

m
ind. 1.20m

 i.Li.

mind. 1.20m i.Li.

mind. 1.05m i.Li.

mind. 1.20m i.Li.

Oberlicht

Oberlicht

Oberlicht

D
eckenversprung

D
eckenversprung

mind. 1.20m i.Li.
mind. 1.20m i.Li.

Stahlbetonverbundträger U
K= +4,23

U
K STB-Sturz= +3,45

U
K STB-Sturz= +3,15

U
K STB-Sturz= +3,15

Stahlbetonverbundträger U
K= +4,23

Stahlbetonverbundträger U
K= +4,23

Spannbetonbinder 40x100 UK+3,90

Spannbetonbinder 40x100 UK+3,90

Spannbetonbinder 40x100 UK+3,90

UZ 40x145 UK+3,45 UZ 40x145 UK+3,45

Ü
Z 30x65 U

K+4,45

UZ 38x140 UK+3,05

U
Z 30x160 U

K+3,50

U
Z 50x52 U

K+4,58

Ü
Z 30x65 U

K+4,45

U
Z 50x52 U

K+4,58

+4,90m

+6,24m

+4,80m

+4,45m

+4,85m

+4,45m
Ü

Z 30x65 U
K+4,45

U
Z 25x140 U

K+3,05

U
Z 25x140 U

K+3,05

U
Z 50x100 U

K+4,1

U
Z 50x100 U

K+4,1

+4,90m

+4,45m

+4,85m

+4,90m

+4,85m

+4,45m

+4,40m

+4,45m

+4,85m

+4,45m

+4,85m

+4,45m

+4,40m

+4,45m

+4,85m

+4,45m

+4,45m

+4,37m

+4,85m

+4,37m

+4,85m

+4,80m

+4,85m

+4,75m

+4,80m

+4,80m

+4,85m

+4,75m

+4,85m

+4,80m

+4,40m

+4,45m

+4,40m

+4,45m

+4,40m

+4,85m

+4,45m

+4,75m

+4,85m

+4,75m

+4,80m

+4,75m

+4,85m

UZ 30x95 UK+4,15

+4,75m

+4,40m

+4,80m

+4,40m

U
Z 60x80 U

K+4,30

STB-Verbundträger 66x42 UK+4,68

Ü
Z 30x65 U

K+4,45

ÜZ 30x65 UK+4,45 ÜZ 30x70 UK+4,40 ÜZ 30x65
UK+4,45

Ü
Z 30x65 U

K+4,45

32x72x24
BH 28

32x72x24
BH

 28

32x72x24
BRH 28

32x72x24
BH 28

32x72x23
BH 28

32x72x25
BH 28

32x72x24
BH 28

32x72x25
BH 28

32x72x24
BH

 28

32x72x24
BH

 28

32x72x25
BH

 28

32x72x24
BH 28

32x72x25
BH 28

32x72x25
BH 28

32x72x25
BH 28

32x72x25
BH 28

+4,80m

+4,85m

+4,37m

+4,80m

+4,85m

+4,37m

+4,37m

+4,85m

+4,40m

+4,80m

+4,85m

+4,40m

+4,40m

+4,80m

+4,85m

+4,37m

+4,85m

+4,40m

F90 F90 F90

UZ 40x85 UK+4,25

UZ 40x85 UK+4,25

UZ 40x85 UK+4,25

UZ 40x85 UK+4,25

U
Z 60x100 U

K+4,1

U
Z 60x100 U

K+4,1

+4,85m

+4,40m

UZ 30x95 UK+4,15 UZ 30x95 UK+4,15

Sturz UK+2,35 Sturz UK+2,35 Sturz UK+2,35

Sturz UK+2,35

Sturz UK+2,35Sturz UK+2,35Sturz UK+2,35

+4,80m

+4,85m

+4,80m

+4,85m

+4,80m

+4,85m

+4,80m

+4,85m

+4,75m

+4,80m

+4,30m

+4,75m

U
Z 60x80 U

K+4,30

U
Z 60x80 U

K+4,30

U
Z 60x80 U

K+4,30

Vordach

O
KFF Tür +0,26

G
ebäudefuge

G
ebäudefuge

Markierung Freihaltefläche 1,5m

Schiebetor T90R
S

Schiebetor T90R
S

Schiebetor T90R
S

Offenhaltung
Offenhaltung

O
ffenhaltung

Offenhaltung

O
ffenhaltung

HAUPTEINGANG

TR2
E00-E02

TR3
E00-E02

TR5
E00-DA

TR8

NA

NA

NA NA

NA

NA

NA

NA

NA NA

NA
NA NA

NA NA
NA NA

NA

NA

N
A

NA NA NA

NA NA

NA

N
A

NA
NA

NA
NA

NA
NA

NA

NA

NANA

taktiles Leitsystem

A1
E00-E02

taktiles Leitsystem

taktiles Leitsystem

HK

HK

HK

+4,85m

+4,45m

+4,40m

+4,85m

Entspannungsgarten

Kunsthof/Färbergarten
Kräutergarten/Biotop

OKFF EG:
 ±0.00 = 53,49m
ü.NHN

OKFF EG:
 ±0.00 = 53,49m
ü.NHN

6,00% Rampe, Stahlbau

StB-Konsole
30/30/25

UK +4,38

StB-Konsole
30/30/25
UK +4,38

OKFF Aussen:
 +0,31 = 53,80m ü.NHN

OKFF Aussen:
 +0.24 = 53,73m ü.NHN

NANA

TGA

Außen-
wasserhahn

Außen-
wasserhahn

Außen-
wasserhahn

Außen-
wasserhahn

Außen-
wasserhahn

Außen-
wasserhahn Außen-

wasserhahn

A2
E00-E02

A3
E00-E02

A4
E00-E02

A
N

SIC
H

T SÜ
D

W
EST

A
N

SIC
H

T SÜ
D

W
EST

ANSICHT SÜDOST ANSICHT SÜDOST ANSICHT SÜDOST ANSICHT SÜDOST

ANSICHT NORDWEST ANSICHT NORDWEST ANSICHT NORDWEST ANSICHT NORDWESTA
nsicht 09 - A

chse 07

Ansicht 10 - Achse 08

Ansicht 08 - Achse 06

Ansicht 07 - Achse 05

A
nsicht 06 - A

chse 03

Ansicht 05 - Achse 02

H
K

H
K

H
K

H
K

H
K

H
K

H
K

H
K

H
K

H
K

H
K

Sauberlaufzone mit Schmutzfang-
wanne und Eingangsmatte, ange-
schlossen an Entwässerung, geeignet
für den Einbau oberhalb FBH

Sauberlaufzone mit Schmutzfang-
wanne und Eingangsmatte, ange-
schlossen an Entwässerung, geeignet
für den Einbau oberhalb FBH

HK

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

R
inne R

inne

Rinne

Rinne

Rinne

R
inne

R
inne

Rinne

Rinne

R
inne

BA

BA

+4,90m

+6,24m

+4,90m

+4,45m

+4,90m

+4,45m

+4,90m

+4,45m

+4,90m

+4,45m

+4,90m

+4,45m

+4,90m

+4,45m

+4,90m

+6,24m

+4,90m

+6,24m

+4,80m

+4,45m

+4,80m

+4,85m

+4,75m

+4,40m

+4,75m

+4,85m

BA

UZ 30x95 UK+4,15

UP-Freischaltelement/
Schlüsseldepot/Video-
sprechstelle/Türöffner

HK

HK

H
K

H
K

Feuerwehrinformations-
system

HK

Schacht-
bauwerk

Rückstauschleife,
Ausführung im
Außenschrank,
B/H/T 806/2000/
335mm

G
ebäudefuge

2,75-

U
K STB-Sturz= +3,45

OK MW +1,25

U
K STB-Sturz= +3,45

U
K STB-Sturz= +3,45

U
K STB-Sturz= +3,45

UZ 45x20 UK+4,65

U
Z 50x20 U

K+4,65

U
Z 50x20 U

K+4,65

U
Z 50x20 U

K+4,65

U
Z 45x20 U

K+4,65

U
Z 45x20 U

K+4,65

UZ 25x100 UK+3,45

UZ 25x140 UK+3,05

U
K STB-Sturz= +3,45

N
ass

HK

HK

U
Z 17,5x25 U

K+3,42

1

24

3

6

5

8

7

10

9

12

11

14

13

Notentwässerung DN 150

Achse + 3,025 OKFF

Notentwässerung DN 150
Achse + 3,40 OKFF

dwg Zwischenstand zum Index h

TRH1-8

Verstärkung
80x80 UK+4,65

Verstärkung
80x80 UK+4,65 Verstärkung

80x80 UK+4,65
Verstärkung
80x80 UK+4,65

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem
. A

ng.
A

ußenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem
. Ang.

Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem
. Ang.

Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem
. Ang.

Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem
. Ang.

Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem
. A

ng.
A

ußenanlagenpl.

Fassadenrinne gem. Ang. Außenanlagenpl.

Fassadenrinne gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinne gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinne gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinne gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinne gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem. Ang.
Außenanlagenpl.

Fassadenrinnen gem
. A

ng.
A

ußenanlagenpl.

UK STB-Sturz= +3,45

UK STB-Sturz= +3,10

+4,85m

+4,37m

+4,85m

+4,37m

+4,80m

+4,85m

analog

U
Z 30x130 U

K+3,45

U
Z 24x130 U

K+3,45

U
Z 24x135 U

K+3,05

U
Z 24x135 U

K+3,05

Tor WS 0,355/0,16/3,90
UK = 0,00 OKRFB

Tor WS 0,355/0,16/3,90
UK = 0,00 OKRFB

Tor WS 0,355/0,16/3,90
UK = 0,00 OKRFB

+4,45m

+4,37m

R
ohschw

elle
O

K=+0,55

R
ohschw

elle
O

K=+0,55

StB-Konsole
20/50/250
UK +2,30

UK STB-Sturz= +2,88

manuelle Rauchableitung,
A 

frei,geom.mind.: 1,00qm
manuelle Rauchableitung,
A 

frei,geom.mind.: 1,00qm
manuelle Rauchableitung,
A 

frei,geom.mind.: 1,00qm
manuelle Rauchableitung,
A 

frei,geom.mind.: 1,00qm

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_AM SoSchu_AM
SoSchu_AM

SoSchu_AM SoSchu_AM SoSchu_AM
SoSchu_A M SoSchu_A M SoSchu_A M

M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

SoSchu_A
M

BS_IM BS_IM

BS_I
M

BS_I
M

BS_I
M

BS_I
M

BS_I
M

BS_I
M

BS_I
M

BS_I
M

BS_I
M

BS_I
M

BS_I
M

BS_I M

Verd_I
M

Verd_I
M

Verd_I
M

Verd_I
M

Verd_I
M

Verd_I
M

Verd_I
M

Verd_IM
Verd_I M Verd_IM Verd_I M Verd_IM

Verd_I M
Verd_IM Verd_I M

Verd_I M Verd_I M Verd_I MVerd_I MVerd_I M
Verd_I M

SoSchu_im Glas SoSchu_im Glas

Aussen-
temperatur-
fühler

Aussen-
temperatur-
fühler

Aussen-
temperatur-
fühler

Aussen-
temperatur-
fühler

2x Löschwasser-Einspeise-
schrank nach DIN 14461-2,
mit zwei Einspeisearmaturen
in stehender Ausführung,
B/H/T 1220/700/300mm

1x Löschwasser-Einspeise-
schrank nach DIN 14461-2,
mit einer Einspeisearmatur-
en in stehender Ausführung,
B/H/T 700/700/300mm

Einbau der Löschwasser-
schränke in Sichtbetonmöbel
auf frostfreigründendem
Fundament

2x Löschwasser-Einspeise-
schrank nach DIN 14461-2,
mit zwei Einspeisearmatur-
en in stehender Ausführung,
B/H/T 1220/700/300mm

Bereich
Rasengitter
gem. Ang.
Aussenan-
lagenpl.

G
rG

r

Muldenrinne
gem. Ang.
Aussenan-
lagenpl.

NA

TR.D0.07a-1 | ST
1,350 x 2,26  | n/a

TR
.C

0.
07

a-
1 

| S
T

1,
35

0 
x 

2,
26

  |
 n

/a

TR
.B

0.
07

a-
1 

| S
T

1,
35

0 
x 

2,
26

  |
 n

/a

TR
.A

0.
07

a-
1 

| S
T

1,
35

0 
x 

2,
26

  |
 n

/a

5 5 

5  

5 

5 

5 

5  

5 5 5 

5 

5  

5 

5 5 5 

5 

5 

5  
5  

5  

5  
5  

5 

5  

5  

5 

5  

5  

5  

5 

5 

5  

5  

5  

5  

5 

5 

5 

5 

5  

5 

5 

5  

5 

5  

5  

5  

5  

Rückstauschleife,
Ausführung im
Außenschrank,
B/H/T 806/1400/
335mm

T.E00.E0.01-1 | Alu-G
2,94x 3,05  | T0

T.E00.E0.01-2 | Alu-G
2,94 x 3,05  | T0

MW oder Stb unbewehrt bis +2.800

mind. 1.20m i.Li.

mind. 0.90m i.Li.

mind. 1.05m i.Li.

mind. 1.20m i.Li.

5  

Subwoofer Subwoofer

TR7
E00-DA

TR6
E00-DA

6,00% Rampe, Stahlbau

R
ohSchw

elle
O

K-0.08

R
ohSchw

elle
O

K-0.08

R
ohSchw

elle
O

K-0.08

R
ohSchw

elle
O

K+9.335

R
ohSchw

elle
O

K-0.08

H
K

H
K

U
Z 17,5x25 U

K+3,42

U
Z 17,5x25 U

K+3,42

analog

Überstr,
170m³/h,
14Pa

Türunter-
schnitt
15mm

Überstr.,
40m³/h,
3Pa

analog

Überstr.,
70m³/h,
10Pa

analog analog

Überstr.,
150m³/h,
11Pa

Überstr.,
80m³/h,
13Pa

Türunter-
schnitt
15mm

ana-
log

Überstr.,
80m³/h,
13Pa

ana-
log

Überstr.,
90m³/h,
8Pa

ana-
log

Überstr.,
110m³/h,
10Pa

ana-
log

Überstr.,
140m³/h,
10Pa

Türunter-
schnitt
15m

m

ana-
log

Überstr.,
150m³/h,
11Pa

ana-
log

Überstr.,
150m³/h,
11Pa

Türunterschnitt
15m

m

ana-
log

Überstr.,
60m³/h,
7Pa

ana-
log

Überstr.,
310m³/h,
12Pa

ana-
log

Überstr.,
60m³/h,
7Pa

ana-
log

Überstr.,
310m³/h,
12Pa

ana-
log

Überstr.,
60m³/h,
7Pa

ana-
log

Überstr.,
310m³/h,
12Pa

ana-
log

Überstr.,
60m³/h,
7Pa

ana-
log

Überstr.,
310m³/h,
12Pa

ana-
log

Überstr.,
60m³/h,
7Pa

ana-
log

Überstr.,
310m³/h,
12Pa

ana-
log

Überstr.,
60m³/h,
7Pa

ana-
log

Überstr.,
310m³/h,
12Pa

Türunter-
schnitt
15m

m

OKFF: -0,20 = 53,29m ü.NHN

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5  

Gitterrosttreppe 3Stg.
175/250mm, OK +0,325 

Gitterrosttreppe
3Stg. 66,6/250mm,
OK Podest +0.00

UP- Videosprech-
stelle/Türöffner

analog

FBH
-Verteiler

FBH
-Verteiler

FBH-Verteiler

FBH-Verteiler

FBH
-Verteiler

RM
FSA

RM
FSA

AutomatiktürAutomatiktür

Tü
rta

st
erTürtaster

Türtaster

BS_I

"Schwarzes Brett" 55"Zoll Bildschirm
(B/H ca. 1220/687mm)
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natürliche Rauchabzugsanlage,
mit insgesamt mind. 3,0 m²
aerodyn. freien Querschnitt.
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Auslösung über Druckknopfmelder
in Hausmeisterraum und/oder automatisch bei
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1-2030 Sicherheitstechnische Anlagen -  Neubau

Elt.- Installationsplan Erdgeschoss

Nachrichtentechnik

Ausführungsplanung

07.06.2024 1:100

RLI PJA

1 von 7 1 von 1

El
t.-

 In
st

al
la

tio
ns

pl
an

 E
rd

ge
sc

ho
ss

Änderungen gem. KSG-Abstimmungsgespräch vom 01.07.2024 RLI / PJA 26.07.2024

Architekturgrundriss aktualisiert und opt. Signalgeber (BMA) ergänzt RLI / PJA 05.11.2024

Überarbeitung laut Prüfvermerk, gem. Mail vom 19.12.24 SSC / PJA 17.01.2025

Grundriss aktualisiert und Änderungswünsche seitens AG gem. Besprechung v. 31.01.25 übernommen SSC / PJA 07.05.2025

Höhenangaben an Linienmelder (Sender u. Empf.) in Aula ergänzt SSC / PJA 05.06.2025
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Legende
BEMERKUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG
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- Alle Kabel und Leitungen sind gem. VDE 0100-420 (10/2019) in halogenfreier Ausführung mit verbesserten Brand- und Rauchverhalten zu liefern.
- Dieser Plan gilt nur hinsichtlich der Elektrotechnik. Eventuelle bauliche Veränderungen sind nicht berücksichtigt.
- Hier aufgezeigte Leitungs- und Rohrführungen sowie Standorte von Geräten gelten nur als sinnbildliche Darstellungen; sie sind den örtlichen

Gegebenheiten anzupassen.
- Alle Maße sind örtlich zu prüfen, bei Unstimmigkeiten ist sofort die Bauleitung zu benachrichtigen.
- In Räumen oder Bereichen, die zum Zwecke der Reinigung mit Wasser abgespritzt werden, müssen die im Spritzbereich befindlichen elektrischen

Installationseinrichtungen und Geräte mindestens in der Schutzart IP X5 (strahlwassergeschützt) ausgeführt sein. In allen anderen feuchten und
nassen Räumen oder Bereichen sind Installationsgeräte der Schutzart IP X4 einzubauen.

- Anordnung der elektr. Gerätschaften in den Decken und/ oder im Fertigfußboden gem. Decken- bzw.  Fußbodenspiegelplan des Architekten.
- Schlitz-, Durchbruchs-, Fräsarbeiten und Kernbohrungen sind nach Absprache und Anordnung der Bauleitung nach DIN 1053 durchzuführen.

Eine statische Berechnung des Statikers ist jeweils Grundlage für die Arbeiten.
- Kabel-/ Leitungs- und Adernangaben sind in Bezug auf tatsächliche Einbauteile oder Einrichter- und Herstellerangaben rechtzeitig vor Montage

zu prüfen und mit der Bauleitung abzustimmen.
- Vor Montagebeginn ist dieser Plan hinsichtlich Technik und Leitungsführung mit dem Verfasser durchzusprechen. Bei Nichtbeachtung trägt der

Auftragnehmer die Änderungskosten.

Planungsgrundlage ist das Brandschutzkonzept.
Stand: 22.03.2024 (Kulturschule)
Stand: 22.03.2024 (Schalthaus)

Ing.- Büro: Krätzig & Partner, Bochum
..........................................................................................................................
UnterschriftOrt, Datum

Freigabevermerk Auftraggeber
Stadt Gelsenkirchen

Mit der vorliegenden Elektroplanung einverstanden
und zur Ausführung freigegeben!

Gelsenkirchen,

(Stadt Gelsenkirchen)
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Magnetkontakt

Schließblechkontakt

IR-Bewegungsmelder (z.B. 80°) BlitzleuchteEinbruchmeldeanlage

Bedientableau

IR
80°

FSD

autom. Melder, in AHD inkl. Revisions-

des Melders. Ausführung in der 
öffnung 60/60 cm in unmittelbarer Nähe

jeweiligen Deckenqualität.

Brandmeldeunterzentrale

FW-Info u. Bedien-System
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Taster

Sprechstelle ELA

EMA
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NGRS
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KompaktalarmierungBTB

optisch + akustisch
ÜTE Übertragungseinrichtung

mit Mobilfunk

(KG 454)NGRS - Notfall & Gefahren-Reaktions-System -

Zutrittskontrolle mit PIN-Code
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H: 2,80 m OKFF (siehe Detail BTL D17)
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