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Darstellungen:

Legende
Legende Brandschutz:

Stahlbeton (Stb.)

Mauerwerk 

Schacht

Fluchtwege

F90-Wand/Bauart Brandwand

Schotter Rasen

Bodendecker

Gräser

Pflaster

Extensiv Begrünung

T30 ds Tür feuerhemmend, dichtschließend, Bestand

T0 dss Rolltor, dicht und selbstschließend, Bestand

ZFT Fahrschachttür

Flucht weg

Absperrung

Kartenleser

Rolltor/ Drehtor

Zugang

Zugangstüren

Ausgangstüren

Fluchttüren

Legende ELT:

Kabelweg ELT

Kabelweg Medientechnik

Legende Beleuchtungen:

Not X1 = SN 2100 N Notbeleuchtung Flächen

Not X2 = SN 2100 N Notbeleuchtung Räume 

Not X3 = SN 2100 N Notbeleuchtung Aussen 

EXIT

EXIT

EXIT

EXIT

   Not X1 = SNP 2130 Piktogramme IP 65

   Not X2 = SNP 2230 Piktogramme IP 65

   Not X3 = SNP 2230 Piktogramme IP 40

   Not X1 = SNP 2230 Piktogramme IP 40

Allg. Beleuchtung IP 65P 32 W m. Wanne

Deckenleuchte  Räume

Legende Alarmierung:

Alarmanlage

Fahrgasse

Bestand

Bauteil Neu

Abbruch

Plattierung

Parkbarriere

SiBe

Bestand Mastleuchten

Blindenleitstreifen

Aufmerksamkeitsfeld

OKFF Oberkante Fertigfußboden

OKRD Oberkante Rohdecke

UKRD Unterkante Rohdecke

Steigung (Treppe)Stg.

mNN m über Normal-Null

Anforderungen Bauphysik:
- wird noch ergänzt -

Legende Statik:
- wird noch ergänzt -

Einläufe Bestand

Einläufe Neu

Kies

NameDatum Änderung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Massenunstimmigkeiten sind sofort mit der GVE zu klären. Für Massenfehler 
haftet allein die das jeweilige Gewerk ausführende Firma.Bei der Bauausführung sind die Planungen der 
Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und Ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk der GVE. Die Koordinationspflicht des Unternehmers
bleibt unberührt. Der Entwurf ist geistiges EIgentum des Entwurfsverfassers und urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Entwurfsverfassers.

EntwurfsverfasserBauherr

Essen, den _________________________________________Essen, den _________________________________________

Bauherr

Geschäftsbesorger

STADT ESSEN IMMOBILIENWIRTSCHAFT
Lindenallee 59-67
45127 Essen

GVE Grundstücksverwaltung Stadt Essen GmbH
Rottstr. 17, 45127 Essen
bevollmächtigt im Namen und auf Rechnung der Stadt Essen

Architekt

Proj.Nr.: 2019-29/ GVE-Nr. 139 RSDPlanungsstand LPH 5 (Ausführungsplanung)
Rathaus Essen Sanierung der Dächer
Porscheplatz 1
45121 Essen

Planbezeichnung: 
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Index:   
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auf Metal Unterkonstruktion
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Bestand Gitterrost

Wandwinkel 

Wandwinkel 

Grundriss - Aufzug C1

Wandwinkel 

Wandwinkel 

Wandwinkel 

Bodenaufbauten, von oben nach unten:
-Pflaster 40mm (600*600 mm)
-Split 0/5 mm (30-50mm)
-Schottertragschicht 0/32 mm (150 mm mind. 120 mm)
-Bautenschutz- und Dränelement FKD 12 (12 mm)
-Schutz,Trenn- und Gleitlage SGL 500 (2,5 mm)
-Wurzelschutzbahn (4mm)
-Bitumenabdichtung (2x5 mm)
-Gefälledämmung EPS
(gem. Gefälleplanung 4cm-28cm)
-Dampfsperre auf Bituminösen Voranstrich (5 mm)
-Stahlbetondecke

Bodenaufbauten, von oben nach unten:
-Pflaster 40mm (600*600 mm)
-Split 0/5 mm (30-50mm)
-Schottertragschicht 0/32 mm (150 mm mind. 120 mm)
-Bautenschutz- und Dränelement FKD 12 (12 mm)
-Schutz,Trenn- und Gleitlage SGL 500 (2,5 mm)
-Wurzelschutzbahn (4mm)
-Bitumenabdichtung (2x5 mm)
-Gefälledämmung EPS
(gem. Gefälleplanung 4cm-28cm)
-Dampfsperre auf Bituminösen Voranstrich (5 mm)
-Stahlbetondecke

Schnitt - 25C

2% Gefälle

Wandwinkel 

Bodenaufbauten:
Plattengröße  60x60 cm
Plattendicke  4 cm
Mörtelbett  5-6 cm
Abdichtung
Stahlbetondecke

Wandwinkel 

Abdichtung Bituminös

Verlängerungsplatte

Wandwinkel 

Insektenschutz

Sockel Platte

Abdichtung Bituminös

Verlängerungsplatte

Wandwinkel 

Insektenschutz

Sockel Platte

Bodenaufbauten, von oben nach unten:
-Pflaster 40mm (600*600 mm)
-Split 0/5 mm (30-50mm)
-Schottertragschicht 0/32 mm (150 mm mind. 120 mm)
-Bautenschutz- und Dränelement FKD 12 (12 mm)
-Schutz,Trenn- und Gleitlage SGL 500 (2,5 mm)
-Wurzelschutzbahn (4mm)
-Bitumenabdichtung (2x5 mm)
-Gefälledämmung EPS
(gem. Gefälleplanung 4cm-28cm)
-Dampfsperre auf Bituminösen Voranstrich (5 mm)
-Stahlbetondecke

Bodenaufbauten, von oben nach unten:
-Pflaster 40mm (600*600 mm)
-Split 0/5 mm (30-50mm)
-Schottertragschicht 0/32 mm (150 mm mind. 120 mm)
-Bautenschutz- und Dränelement FKD 12 (12 mm)
-Schutz,Trenn- und Gleitlage SGL 500 (2,5 mm)
-Wurzelschutzbahn (4mm)
-Bitumenabdichtung (2x5 mm)
-Gefälledämmung EPS
(gem. Gefälleplanung 4cm-28cm)
-Dampfsperre auf Bituminösen Voranstrich (5 mm)
-Stahlbetondecke

Schnitt - 25B

Schnitt - 25A

Detail 69 B

Detail 69 A

Detail 69 C

P14

A9

Blech

Insektenschutz

Insektenschutz

Insektenschutz

Insektenschutz

P14

Insektenschutz

Insektenschutz
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Detail 25: Aufzug Schnitte
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H/B = 1300 / 1050 (1.37m²) Allplan 2022

MN , MB
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