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Fabrikat der Planung: Brumberg

Fabrikat der Planung: Glamox

T4: d=382, T5: d=682mm,
C95-PC675 BL LED

 - KNX- 

Jalousieaktor1 lx, PIR
1

Tastsensor

Bewegungsmelder mit Raumthermostat

°C

 - Sicherheitsbeleuchtung- 

Fabrikat der Planung:
Inotec BN 9104.1 

Fabrikat der Planung:
Inotec BN 9107 

Fabrikat der Planung:
Inotec BNP 1013 

Fabrikat der Planung:
Inotec BNS-MTB

Gez.DatumIndex Änderung

Index TePmA GmbH

01 27.08.25 JS Überwachungskameras eingetragen, Ergänzung Rauchmelder
02 14.08.2026 JS Datendosen angepasst und ergänzt
03 24.09.2026 JS Motoren ergänzt, Datendosen entfernt und Nummerierung angepasst
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