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 46 Stellplätze
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Erweiterung
Schule (Bauteil RS)
III FD
EFFH 62,80
Ok. Attika 75,38

Sanierung
Schule Bauteil C(a)
III FD
Ok. Attika 75,38

Sanierung
Schule Bauteil C(b)
III FD
Ok. Attika 75,38

Sanierung
Schule Bauteil B
II FD
Ok. Attika 71,54

Bestand
Schule Bauteil F
III FD

Bestand
Schule Bauteil D
III FD

Kellertreppe

Kellertreppe
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7mx12m
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Anschluss
Gas

Löschwasserleitung
Bestand DN100

Trinkwasser Bestand
DN100

Gas Bestand
DN80

Gas Bestand
DN100

Gas Bestand
DN150

Gas Bestand
DN200

Gas Bestand
DN100

Unterflurhydrant
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DN200
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DN150
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Heizzentrale

Sporthalle

Bauteil A - Konzertaula

Bauteil E

Bauteil C

Bauteil B

Optionales Gebäude - Knie

DN150

ehm.
Hausmeisterhaus

Kriechgang

Kriechgang

07181128 (S.08)
KD 62.74
SH 60,97

07181129 (S.09)
KD 62.59
SH 60,84

07181130 (S.10)
KD 62.48
SH 60,77

07181131 (S.11)
KD 62.49
SH 59,75

07181125 (S.05/S2)
KD 62.39
SH 60,72

07181124 (H.06/S.06)
KD 62.57
SH 61,13

07181127 (S.07)
KD 62.75
SH 60,39

07181126 (S.06)
KD 62.99
SH 60,52

H.10
Anbindung DN200

H.06
Anbindung DN150

H.07.
Anbindung DN200

H.07
Anbindung DN200

H.01/S01
Grundleitung DN200

S1
Grundleitung DN200

H.03/S.02
Grundleitung DN200

S.03
Grundleitung DN200

07182092 (S.04)
KD 62.31
SH 59,56 (-3,24m EFFH)
Hauptkanal
Grundleitung DN200

H.12
Grundleitung Ø200

verschobene Verbindung, radial 20mm 4-6 Uhr

verschobene Verbindung, radial 20mm 5-7 Uhr

Gesamter Verlauf, verschobenede Verbindungen

Gesamter Verlauf, verschobenede Verbindungen

Siehe TV-Untersuchung
Anbindung : H.76-H.82

Siehe TV-Untersuchung
Anbindung H.15-H.59

Siehe TV-Untersuchung
Anbindung H.66-H.71

07181134 (S3)
KD 62.51
SH 60,65

Siehe TV-Untersuchung
Anbindung : H.90-H.95

07180066 (S.12)
KD 62.62
SH 59,69

Siehe TV-Untersuchung
Anbindung : H.89

S.14

07180067 (S4)
KD 62.41
SH 59,63

07181133 (S.16)
KD 62.36
SH 59,97

07181132 (S.15)
KD 62.89
SH 59,99

DN200

Anbindung : H.114-H.117
DN100

Anbindung : H.115
DN125

Anbindung : H.114
DN125

H.111 Bodenablauf
DN100

H.107 Bodenablauf
DN200

Anbindung : H.108
DN150

Anbindung : H.109
DN150

Siehe TV-Untersuchung
Anbindung H.101-H.105

Siehe TV-Untersuchung
Anbindung H.96-H.100

verschobene Verbindungen, Wurzelwerk
und beschädigte Leitungen

verschobene Verbindungen
und beschädigte Leitungen

Anschluss
an Straßenkanal

Anschluss
an Straßenkanal

Anschluss
an Kanal

DN150

DN200

MW DN200

Anschluss
Straßenablauf

H.88
Anbindung DN150

H.86
Anbindung DN150

H.110
Anbindung DN100

H.85
Drainage DN100

DN200 (TV-Untersuchung vom 24.06.24)
DN300 (Kanalauskunft vom 10.05.24)

DN200 (TV-Untersuchung vom 24.06.24)
DN300 (Kanalauskunft vom 10.05.24)

Leitungen als Trennsystem erneuern
bis zum Schacht 07182092

Leitungen als Trennsystem erneuern
bis zum Schacht 07181127

Neue Leitungsnetze zu den neuen Technikräumen:
1. Heizungsleitung Gesamt
2. Trinkwasserleitung Neu Gesamt
3. Hauptstromleitung Neu

Schacht SW 004
Ø1000
KS: 60,64
(-2,16m EFFH)

HINWEIS:
Für die E-Bike Ladungen werden nach Anfporderungen
des Bauherrn am Fahrradstellplatz vorgeschlagen

HINWEIS:
Gemäß GEIG werden insgesamt 5 Doppel Wallboxen
je 11 kW vorgesehen für die 46 Stellplätze.
Die genaue Anordnungen erfolgt im Rahmen der weitere
Außenanlagenplanung.
Nach EPBD müssen 50 % der 46 Parkplätze mit Leitungsinfrastruktur
(Vorverkabelung) ausgerüstet werden,
dass bedeutet es wird die Vorverkabelung für 23 Parkplätze berücksichtigt.
des Bauherrn am Fahrradstellplatz vorgeschlagen

SW Bestands-Grundleitung
bleibt im erst noch in Betrieb
Umbau erst bei Sanierung BT C

MW Bestands-Grundleitung
bleibt erst noch im Betrieb.
Umbau erst bei Sanierung BT C

vorh. MW- Grundleitung bleibt im Betrieb

Ggf. neue Grundleitung vorsehen,.

vorh SW Anschluss Bestand

Provisorischer Anschluss

DN200
I=1:100

DN100

Keine Entwässerung vorhanden
laut Bestandspläne

DN200

DN
20

0

DN
20

0

Neubau - Ringschluss

DN150 H.11
Anbindung DN150

verschobene Verbindung,
radial,  20mm 7-9Uhr

DN125

DN100

DN100

DN200

DN200

DN100

DN200

verschobene Verbindung 50mm
längsrichtung 12-12 Uhr DN200

Fläche E.A
Qr: 5,1 l/s

Fläche RS.J
Qr: 0,4 l/s
Qr Not: 0,4l/s

Fläche RS.H
Qr: 1,5 l/s

Qr Not: 2,5l/s

Fläche RS.G
Qr: 1,6 l/s
Qr Not: 3,2l/s

Fläche RS.F
Qr: 1,4 l/s

Qr Not: 2,7l/s

Fläche RS.E
Qr: 2,0 l/s

Qr Not: 3,3l/s

Fläche RS.D
Qr: 0,7 l/s
Qr Not: 1,2l/s

Fläche RS.C
Qr: 2,5 l/s
Qr Not: 5,3l/s

Fläche RS.B
Qr: 1,8 l/s
Qr Not: 3,9l/s

Fläche RS.A
Qr: 1,0 l/s
Qr Not: 1,8l/s

Fläche B.A
Qr: 3,0 l/s

Qr Not: 5,7l/s

Fläche B.B
Qr: 2,8 l/s

Qr Not: 5,8l/s

Fläche B.C
Qr: 1,8 l/s
Qr Not: 3,4l/s

Fläche B.D
Qr: 1,5 l/s
Qr Not: 3,2l/s

Fläche C.E
Qr: 2,2 l/s
Qr Not: 4,5l/s

Fläche C.B
Qr: 3,7 l/s
Qr Not: 7,3l/s

Fläche C.A
Qr: 3,3 l/s

Qr Not: 6,9l/s

Fläche C.C
Qr: 3,6 l/s
Qr Not: 7,6l/s

Fläche C.D
Qr: 2,3l/s
Qr Not: 4,5l/s

Fläche C.E
Qr: 1,2l/s
Qr Not: 2,5l/s

Fläche C.F
Qr: 1,9l/s
Qr Not: 3,9l/s

Fläche C.G
Qr: 1,1 l/s
Qr Not: 2,1 l/s

Fläche C.H
Qr: 3,4 l/s
Qr Not: 7,3 l/s

Fläche C.I
Qr: 1,6 l/s

Qr Not: 2,8 l/s

Fläche C.J
Qr: 2,1l/s
Qr Not: 4,2 l/s

Fläche .K
Qr: 3,4 l/s
Qr Not: 5,9 l/s

Fläche C.L
Qr: 1,9 l/s
Qr Not: 3,8 l/s

Fläche C.M
Qr: 2,3 l/s
Qr Not: 4,7 l/s

SW BT E
Qww: 3,24 l/s
DN125

SW BT RS
Qww: 5,92 l/s
DN125

Kein RR Möglich, Gefälle zum Ablauf  C.I

Schacht SW 003
Ø1000
KS: 60,79
(-2,01m EFFH)

Schacht RW 002
Ø1000
KS: 60,79
(-2,01m EFFH)

DN100

DN100

DN100

DN150

DN100

DN150

DN125

DN125

DN125

DN150

DN150

DN150

Schacht SW 001
Ø1000
KS: 61,14
(-1,66m EFFH)

Schacht RW 001
Ø1000
KS: 61,18
(-1,62m EFFH)

DN150

Qtot: 7,00 l/s
DN150
h/d=0,7
I=1:100

DN150
I=1:100

Qr:8 l/s
DN150
h/d=0,7
I=1:100

Schacht SW 002
Ø600
KS: 61,04
(-1,76m EFFH)

Fläche RS.I
Qr: 0,3 l/s

Qr Not: 0,3l/s

Schacht RW 006
Ø1000
KS: 60,76
(-2,04m EFFH)

Schacht RW 003
Ø1000
KS: 60,75
(-2,05m EFFH)

Schacht RW 004
Ø1000
KS: 60,65
(-2,15m EFFH)

-2,12 m EFFH

-2,00 m EFFH

Qr8,0l/s
DN200
h/d=0,7
I=1:100

-1,67 m EFFH

DN100

DN100

Schacht RW 005
Ø1000
KS: 60,55
(-2,25m EFFH)

Qr:18,7l/s
DN200
h/d=1,0
I=1:150

-2,37 m EFFH

Qr:22,3l/s
DN200
h/d=1,0
I=1:150

-2,31 m EFFH

Schacht MW 001
Ø1000
KS: 60,43
(-2,37m EFFH)

Qtot: 7,00 l/s
DN150
h/d=0,7
I=1:150

Qtot: 7,00 l/s
DN150
h/d=0,7
I=1:150

Schacht SW 005
Ø1000
KS: 61,15
(-1,65m EFFH)

RS:-1,60 m EFFH

Schacht SW 006
Ø1000
KS: 60,83
(-1,97m EFFH)

Schacht SW 008
Ø1000
KS: 60,31
(-2,49m EFFH)

Schacht RW 007
Ø1000
KS: 60,71
(-2,09m EFFH)

Schacht RW 008
Ø1000
KS: 60,31
(-2,49m EFFH)

MW Bestands-Grundleitung
bleibt erst noch im Betrieb.
Umbau erst bei Sanierung BT C

DN300

RS:-1,52 m EFFH

Fläche E.C
Qr: 2,0 l/s
DN150

SW BT C
Qww: 2,0 l/s
DN100

Fläche E.B
Qr: 2,5 l/s

SW BT E
Qww: 2,0 l/s

DN125

Schacht SW 007
Ø1000
KS: 60,71
(-2,09m EFFH)

Abwasser Grundleitung, Bestand

beginnend und aufwärtslaufend

beginnend und abwärtslaufend

von oben kommend und endend

hindurchgehend

Mischwasser Grundleitung, Bestand

Abwasser Grundleitung, neu

Mischwasser Grundleitung, neu

Regenwasser Grundleitung, neu

Grundleitungen, Demontage

Grundleitungen, nach Fertigung Neubau
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