Legende WBD-AOR:

—=——————-= geplante Misch-/ Schmutzwasserhaltung ==—==-==== vorhandene Misch-/ Schmutzwasserhaltung
geplante Regenwasserhaltung vorhandene Regenwasserhaltung
geplante FlieRrichtung vorhandene Flief3richtung
geplanter Schacht vorhandener Schacht

OK Briicke OK Brucke @ geplantes Sonderbauwerk @ vorhandenes Sonderbauwerk
32,66
’v %’6 3 Informationsfenster E Informationsfenster
_____ 45030003 geplanter Schacht 8-stellige Schachtnummer 45030003 vorhandene Schachtnummer
. . KD XX, XX geplante Kanaldeckelhéhe KD XX,XX vorhandene Kanaldeckelhéhe
UK Brucke UK Brlicke ) .
KS XX, XX geplante Kanalschachtsohlhéhe KS XX,XX vorhandene Kanalschachtsohlhohe
31.58 31,57 OK Briicke
v v DN geplanter Schachtdurchmesser DN vorhandener Schachtdurchmesser
ﬁ F 31 ’25 @ geplanter Fiktivschacht @ geplanter Privatkanal @ Fiktivschacht @ Privatkanal
N
UK Bricke ———— geplanter Rickbau verddmmte Misch-/ Schmutzwasserhaltung
%’52 ———— geplante Verdammung verdammte Regenwasserhaltung
- - — @ geplanter Riickbau des Schachtes urspriingliche FlieBrichtung
@ geplante Verdammung des Schachtes verdammter Schacht
verdammtes Sonderbauwerk
E'\Il offene Baugrube Informationsfenster
urspriingliche Schachtnummer
C:l Stollenbau ursprungliche Kanaldeckelhéhe
urspringliche Kanalschachtsohle
| | C: Vortrieb e
ZES urspriinglicher Schachtdurchmesser
Pumpstation | | ] L Anschluss seitlich (Abzweig)
. geplante Verlangerung/-erneuerung
3896001 7 | | | k Anschluss seitlich (Stutzen) F F L L der Anschlussleitung
| | <> Anschluss oben
_L @ geplanter Anschluss (Y-Stiick) Rohrscheitel
oder @ Anschluss verschlossen
Nach: DN 200 PE SH 26,15 | | Anschl Nr. laut Sat-TVU @® geplanter Anschluss (Y-Stiick) ibernehmen u.
@ nschiuss- INr. faut sat- spater verschlieRen
| | ZES | . Unklarheiten bzw. Besonderheiten
| \t‘ | = | (O Kiarung Emeuerung Anschlussleitung Bl geplanter Straenablauf
| | (O komplette o. Teil-Erneuerung Anschlussleitung ﬁ entfallender StraRenablauf
| @  kein Handlungsbedarf [I10 vorhandener Strakenablauf
H GW | | | | . Anschlussleitung verschlossen o. verschlieRen
24,60 | | e |
| S f -~
NZA - e B ZABU  Absturzbauwerk mit Untersturz \/0/\ Kampfmittelsondierungspunkt ANZAHL
L I B [ | | ZABS Absturzbauwerk mit Schwanenhals S
| | | IS ZKB Kurvenbauwerk
I L EEEE———————— | e
| 77if‘-7*—————Wf*f*f********77*777777777777 | | | ZES  Einstiegsschacht e hgchster Grundwasserstand
| | | Z\/B  Verbindungsbauwerk ;NTGWXW niedrigster Grundwasserstand
| RW Regenwasser =
VON: DN 600 B SH 23,80 | | | SW Schmutzwasser
| | | | Die Lage der Anschlussleitungen sind unverbindlich.
| | | | Legende Fremdleitungen:
| | Strom erfolgte Stilllegung Strom geplante Stilllegung Strom
| CIIJ | <F Gas erfolgte Stilllegung Gas geplante Stilllegung Gas
| | o | < | — \\/asser = grfolgte Stilllegung Wasser ===t=t= geplante Stilllegung Wasser
= = m—— Fernwarme == @rfolgte Stilllegung Fernwarme ====t= geplante Stillegung Fernwarme
| |E |E | m———— Telekommunikation Lichtwellenleiterkabel
| 8 Cw) | s Steuerkabel LSA
| g) | § —— E:ar\:rérgeldekabel
| €] I¢; |
| 5 5 |
20’00 mUNHN Elsenbahnbrucke ElsenbahnerCke |U—) |(7) Die Lage der Fremdleitungen sind unverbindlich.
Schachtnummer 38960017 38960018 38960019 39960009
Strassenname Karrenweg
Haltungslange 4,60 64,00 64,00
Profil, DN / Werkstoff DN 600 B DN 600 B DN 600 B
Sohlgefalle [o/00] 5,0 5,0 5,0
Schachtdeckelhohe [mMUNHN] S S © s
- e 8|2 o0 23[9
gepl. Kanalsohle [miGNHN] N 5| AR M
. N~ N [Te) [s)
le)
Schachttiefe [m] ° 3 < =
120 7o ” 2 Pl
<0 ’
Grun @ o
Pl. y . 6>
N 7 %y ///// -9 7
Linearverbau —— sy 9
|n 98.3‘? ) ' — 9(9'99 2> # ;)(92
. = Fundament 25,2 54— g, 9 77
2 : (Beton) = % ¥ -
T2 Gy Pl. . P . ‘
29 102 : = M ¥os KoM
Asphalt % ’ / & A
. 2(9 <7 ‘////
Asphalt 2 4 — o 2
i rbau i - : : Ey 111
, V e . e 7 & i 009 ~ 7 !
/ﬁ), L‘ n ear OK Briicke OK Briicke OK Mauer - s = o — =— ?(9‘?2%,18 P
s 7 ° 3 > e 7N — : KS 2450
- 3, N ——— —— : = B =
20 2% OK Brut\:}ke “m __—'-m-*-— ?5'”5
20, Eisenbahnbriicke 725 ____.—-—_ e 2
Z0. “6g 2 — 2%
¥ gy . NS Eisenbahnbriicke 2 i - E— e
9&90 \ OK Brilcke > ) N <6, N\ "'//Jr SR 2 38960019 o 150 Ge Sr 1965
- ey Vi’ ;0 — 3};'56 ‘-‘\\\\‘\ = DEBraekery \ Eg %i%g — KRB/DPM 5
== —— ] SR350-380m- 1 gmee————— [ N | \ N\ —— ._._._._._.__., e
’ g)"?" @ Schiebetor
\X DN 600 B , _ 7777J777777J7,,,,,,,,J———J""’”"“ﬁ” o Beton
3896001 4,6m-5,0 %o TCu B i
KOZZ3N | N 1l A~ ac-Asnzzcs oNz200-B218 7] s 76, 25 2 Beton 155
: oo : S, N 05 ’
DN 2500 e ® _ — == Lo Scf=ceiy=ts 6.5, +
(38960018 o - NL.. _é:__ T it v Ak == S (5D . EAIIER =« SE- 2,
i KD 27,15 DN300B-4007Tm-T8ke 0Ny oo Af o= sAgE I MK Bricke / 38960010 S
IKS 23,83 _ - — RN O - s Sickerschacht N\, 5 2% KD 26,27
i DN 1200 N S T == =N g 0> KS 22,56
S . . A D 7L /lek'B ficke K Brlicke A 8es 9;_97 =
P— =T . 0 2 < Bricke\ <% o 36K Briicke 38960009
= — e (DN 200 | DN 200B \ X Q\ “3 ¢ 87 75 [KD 26,20 |
- 2,13 m : 2,00m ——<38960007 / \\ 9-6‘(9 38960008 S KS 22,62 P
4.7 0loo 20,0 0/00 KD 27 28 / \ 138960008 | 123 121
, X Ks 23,00 | / , \ 2 29 KS 25114 a
38960001 ~—\ A | Y N\ ONBriicke
o[ KD 27,41 [%,, 38960006 | \} / 3
. /| KS 2326 KD 27,34 bo '\ / %
@ . KS2313 |" \\ {5
\ [N N 4
29 S \9&\3& e@n\\%A_MaSt ‘\/@o \ Einzaunung Anl\ 38960016 \II‘§—~_\ ! \\| "
6 o BN ® V@ | Stabgitterzau KD 30,16 | 1\ VA 1 24.06.2026 |  Schachtabdeckung der Pumpstation gedndert und Anderung des Rohrmaterials StB zu B
A, NS \ J 1S he KS 28,25 | \} / . -
A\ ™ \\ ! 75”72'\‘ 1000 N\ 410 Index Datum gez gepruft
\ ™. \,
\ \ \\ 2z \ @ Planer: . . Datum Zeichen
\ e Bodendecke aus //'{9 Gohres und Papajewski —
\ \ . o Widosen = om Of GPINFR o Beratende Ingenieure PartG mbB gezeichnet- | 01.042026] RN
x, _— " ATV Tad LT g L ‘\\ G,;f e % KohistraBe 10 | D-50827 Kol |bearbeitet: ) 01.04.2026f AT
g 3 ‘ ‘ f Ao=s & ‘ — uft:
A\ \ \\ - éﬂ' . / hW h G/’ INGENIEURGESELLSCHAFT fon: +49(0)221 / 423 38 231 https://www.gpinfra.de gepruft 01.04.2026 AP
\ \ \ e — ) : 9{\\’ \<, O@ fax:  +49(0)221/ 423 04 390 E-Mail: info@gpinfra.de Proj. -Nr.: | 230824
\ \ [ <
. \\ \\ - 2 \ ‘I @/
385 \ -——" . 2 N2 . . . . . .
f oo\ \ 9% | Nevgeplante Einsaat Mutterboden n 5 e O - - % Regelverlegetiefen siehe "Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen" von
'BX) | \ %@\ Mulde A=205m KRB/VV/DPME | Sickerfache ?% / \\\\% , \\ ,f . . .. . .
B 2\ 4 Ye) o 9\& &Y \ % Tiefbauarbeiten fur die Anlagen der Gas-, Wasser-, Strom- und Fernwarmeversorgung
\ O\ \ \l , \ .
\\ ") G;egnw >.\ \ 6’//O der Netze Duisburg, Jahresvertrag 2017/2018,
\ \ DPM 6 S S |
NSEANY - \\ (/( Stand November 2016
\ = ~— 28,00 7 >
\& \ o= 2891 7 . w . w
W% A | Zaunaniage " Nl @( Bei den angegebenen Kanalhohen handelt es sich um NHN-HGhen
\ ) RS - .
\\ 4 7 \ >~/ (Status 170, DHHN2016) im ETRS89!
‘A \ s, I . - . .
%, \ =y L R JEEHT__, o === \ 2 Die vorhandenen Kanalhdhen sind vor Beginn der Baumaflinahmen vor Ort zu
Uberprifen.
A
:I o
120
Geschaftsbereich Stadtentwdsserung
108 Ausfuhrungsplanung
Stand: 24.02.2026 zur Kalkulation
Datum Projektleitung Planung Datum Arbeitsgruppenleitung Datum Bereichsleitung
Anschluss:
6 Bolzen Nr. 4506 9 00012
o z. B. GehrstraRRe 54
Duisburg
H . Hoéhe:
Projekt: Karrenweg e i NN
. Aktenzeichen WBD:
Bau einer NW-Behandlungsanlage
885 100
: : : Str.-Schl.-Nr.:
an in Duisburg - Rheinhausen XX
von: Sch. Nr. RW 01
bis: Sch. Nr. RW 03 BlattNr.. ENT_LP/LS
Planinhalt: LP/LS
78
M= LS 1:250/50
\ & 79 LP 1:250




	220824_LPH5_LS

