ANFORDERUNGEN AN DIE FLANKIERENDEN BAUTEILE LEGENDE
SCHALLLANGSDAMMUNG DECKE: s
DIE TRENNWANDE SIND AN DIE ROHDECKE ( ~250mm STAHLBETON) ANZUSCHLIEBEN. IM FALLE EINES GLEITENDEN WANDE BESTAND UK UNTERKANTE
DECKENANSCHLUSSES IST DIESER MITTELS GK-STREIFENPAKET(ANALOG DETAIL KNAUF W116-V02 0. GLW.) AUSZUFUHREN. GESCHNITTENES BAUTEIL - ANSICHT OK OBERKANTE
FUR EINE BAUPRAKTISCH FUNKTIONIERENDE AUSFUHRUNG DES DECKENANSCHLUSSES IST DIESER MIT EINEM DAUER- MAUERWERK NEU/BESTAND VK VORDERKANTE
ELASTISCHEN MATERIAL SCHALLDICHT ZU VERSIEGELN. ETWAIGE ABMINDERUNGEN DURCH GLEITENDE DECKENANSCHLUSSE SICHTMAUERWERK NEU/BESTAND FF v FERTIGFUSSBODEN
MUSSEN VOM ANBIETER SELBSTSTANDIG BERUCKSICHTIGT WERDEN. STAHLBETON NEU/BESTAND oF - S OHFUSSBODEN
SCHALLLANGSDAMMUNG FUBBODEN: UNBEWEHRTER BETON NEU/BESTAND D DECKE
DIE TRENNWANDE SIND AUF DEN ROHBODEN ZU STELLEN. DER SCHWIMMENDE ESTRICH BZW. HOHL- ODER DOPPELBODEN BETONFERTIGTEILE NEU/BESTAND uz UNTERZUG
IST SEITLICH ANZUARBEITEN (TRENNFUGE MIT RANDDAMMSTREIFEN). TROCKENBAUWAND NEU/BESTAND G GELANDE
SCHALLLANGSDAMMUNG FLURTRENNWAND: HOLZ NEU/BESTAND BRH BRUSTUNGSHOHE VON OKFF
FLANKIERENDE FLURTRENNWANDE IN TROCKENBAUWEISE SIND IM BEREICH DES TRENNWANDANSCHLUSSES ZU UNTER- ABBRUCH RR REGENROHR
BRECHEN. FLANKIERENDE FLURTRENNWANDE IN MASSIVBAUWEISE MUSSEN EIN FLACHENGEWICHT VON ~ 300 KG/M2 DAMMUNG NEU/BESTAND T-RD RAUCHSCHUTZTUR
AUFWEISEN (2.B. ~140mm STAHLBETON). SPERRSCHICHT NEU/BESTAND T-FH FEUERHEMMENDE TUR
REPPEN UND TREPPENPODESTE ERDREICH NEU/BESTAND T-FB FEUERBESTANDIGE TUR
DECKENDURCHBRUCH 7-DS DICHTSCHLIEBNDE TUR
FUR DIE TREPPENHAUSER (AUCH FUR DIE LAUFE) SIND TRITTSCHALLMINDERNDE MABNAHMEN VORZUSEHEN. FOLGENDE WANDDURCHBRUCH T-0SS DICHT- U. SELBSTSCHLIEBENDE TUR
AUSFUHRUNGSVARIANTEN SIND DENKBAR: WANDSCHLITZ "t e == BAUTEIL FEUERHEMMEND
KONSTRUKTIVE EINBINDUNG DES TREPPENPODESTES IN DIE TREPPENRAUMWAND MIT VERLEGUNG EINES SCHWIMMENDEN FUSSBODENDURCHBRUCH FB__= = BAUTEL FEUERBESTANDIG
ESTRICHS AUF DEM PODEST, AUSBILDUNG DER TREPPENLAUFE ALS FERTIGTEILE UND AUFLAGERUNG DES LAUFES UBER ELEKTRO BABW mimm BAUTEIL IN BAUART EINER BRANDWAND
KORPERSCHALLISOLIERENDE ELEMENTE AUF DEM PODEST, ABLOSUNG DES LAUFES VON DER TREPPENRAUMWAND HEIZUNG BW  mmssmm BAUTEIL FEUERBESTANDIG - BRANDWAND
. LUFTUNG
- VOLLSTANDIGE ABTRENNUNG DER TREPPENPODESTE UND TREPPENLAUFE VON DEN AUFGEHENDEN BAUTEILEN, DIE e SANITAR
AUFLAGERUNG DER TREPPENPODESTE ERFOLGT UBER KORPERSCHALLISOLIERENDE ELEMENTE (ERF. DELTA LxN,W - 17dB), 1= W SODENABLAUF
ZB. SCHOCK-TRONSOLE ODER NEOPRENLAGER 0. GLW., AUF EINEN SCHWIMMENDEN ESTRICH IM PODESTBEREICH KANN VER-
ZICHTET WERDEN.
. ol FUSSBODEN:
)
\ ,‘ N;@g); ESTRICH —X— BELAGSWECHSEL
. o % ) ) —X— FARBWECHSEL GLEICHER BELAG
\ o B BEI FUBBODENBEREICHEN, DIE TRITTSCHALLDAMMUNG BEINHALTEN, WIRD DER ESTRICH ALS ZEMENTESTRICH AUSGEFUHRT. [iESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ENTSPRECHENDEN SCHNITTEN. ANSICHTEN UND DETAILZEICHNUNGEN.
W h DER ERSTRICH IST IN TURBEREICHEN SCHUTZBEDURFTIGER RAUME RAUMWEISE KOMPLETT MIT EINER FUGE ZU TRENNEN, | ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRUFFEN, MASZUNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ZU KLAREN. FUR
s . MASZFEHLER HAFTET ALLEIN DER AUFTRAGNEHMER. BEI DER BAUAUSFUHRUNG SIND DIE PLANUNGEN DER FACHINGENIEURE
b SOWIE DIE ANGABEN DER SONDERFACHLEUTE ZU BEACHTEN. FIRMENDETAILS UND AUSFUHRUNGSZEICHNUNGEN GELTEN NUR
) A B MIT GENEHMIGUNGSVERMERK DES ARCHITEKTEN. DIE KOORDINIERUNGSPFLICHT DES AUFTRAGNEHMERS BLEIBT UNBERUHRT.
N \) ALLE HOHENANGABEN BEZUGLICH TUREN UND BRUSTUNGEN BEZIEHEN SICH, SOFERN NICHT ANDERS ANGEGEBEN AUF OKFF.
BEI TUREN IN TROCKENBAUWANDEN SIND BAURICHTMASZE ANGEGEBEN, IN MASSIVWANDEN DIE ERFORDERLICHEN
ROHBAUGFFNUNGEN.
SAMTLICHE HAUSTECHNIKDURCHDRUCHE IN DECKEN UND WANDEN SIND NACH DER INSTALLATION UNTER BEACHTUNG DER
JEWEILIGEN FEUERSCHUTZANFORDERUNGEN DES BAUTEILES GEMASS DIN 4102 ZU SCHLIESSEN. BEI DER LAGE UND GROSSE
DER DURCHBRUCHE IST DIE AUSFUHRUNGSSPLANUNG DER HAUSTECHNIK ZU BERUCKSICHTIGEN. DER EINBAU VON
NOTWENDIGEN FEUERSCHUTZKLAPPEN IST NUR MIT ZULASSUNGEN AUCH FUR ALLE ANGRENZENDEN BAUTEILE ZULASSIG.
ALLE SICHTBETONTEILE SIND MIT GLEICHBLEIBENDER BETONMISCHUNG/-GUTE HERZUSTELLEN. SOFERN KEINE
\ EINLEGELEISTEN BZW. DREIKANTLEISTEN GEFORDERT WERDEN, MUSSEN DIESE BAUTEILE SCHARFKANTIG BETONIERT
-— \ WERDEN. AUF EINE AUSREICHENDE FUGENDICHTHEIT DER SCHALUNG IST DESHALB INSBESONDERE ZU ACHTEN.
\ - ALLE AUSGESCHALTEN BAUTEILE MUSSEN VOR VERSCHMUTZUNG UND BESCHADIGUNG WAHREND DES WEITEREN BAUFORT-
b SCHRITTES GESCHUTZT WERDEN. SICHTBETONBELAGE WIE Z.B. BEI FERTIGTEILTREPPEN MUSSEN DURCH EINE BEGEHBARE
VERSCHALUNG ABGEDECKT WERDEN.
\ BEREICH: ESTRICHGEFALLE
BEREICH: ABGESENKTER ESTRICH (2-3mm); KEIN GEFALLE!
5 RIS BEREICH: ZURUCKGESTELLTER ESTRICH; 50cm UMLAUFEND BEI VORSATZSCHALEN
— ESTRICH-RANDFUGEN (VORSCHLAG SSP/AUSFUHRUNG gem. FREIGABE WERK- & MONTAGEPLAN.)
- ——— ESTRICH-BEWEGUNGSFUGEN (VORSCHLAG SSP/AUSFUHRUNG gem. FREIGABE WERK- & MONTAGEPLAN.)
—— ESTRICH-SCHEINFUGEN (VORSCHLAG SSP/AUSFUHRUNG gem. FREIGABE WERK- & MONTAGEPLAN.)
EEmmmmmns ESTRICH-ARBEITSFUGEN (VORSCHLAG SSP/AUSFUHRUNG gem. FREIGABE WERK- & MONTAGEPLAN.)
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